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vytápěn( deskovými( tělesy,( konvektory( a( podlahovým( vytápěním.( Jako( zdroj( tepla( je(
použité( tepelné( čerpadlo.( Teplá( voda( je( připravována( v( zásobníku,( ohřívána( otopnou(





ﬂoor(heaIng.(As(a(heat( source( is(used(a(heat(pump.(Warm(water( is(prepared( in( the(
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Ve(Výpočtové( čásI( řeším(vytápění( výstavních(prostor( za(použiG(obnovitelných( zdrojů(
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I. velmi%teplé do(350 do(3,8(včetně
II. teplé 351(až(700 do(5,5(včetně
III. méně%teplé 701(až(850 do(6,9(včetně










N tP(=(30(až(32(°C( u( pomocných( místnosG,( kde( člověk( jen( příležitostně( přechází(
(předsíně,(chodby,(schodiště(atd.)(
N tP(=(32(až(34(°C( u( místnosG,( kde( člověk( převážně( chodí( bos( (plovárny,( lázně,(
koupelny(atd.)(!













kdy( nám(bude( stačit(měrný( tepelný( výkon( do( 50(W/m2.( Výhodou( tohoto( systému( je(














případně( ve( vyrovnávací( vrstvě.( Tento( způsob(pokládky( se(používá(nejčastěji.( Teplota(














hoto(systému( je(v(nižší(konstrukční(výšce(podlahy(a(v( lepším(rozložení( teploty(v(podN









pokračuje( k( vnitřní( stěně.( Z( tohoto( důvodu( dochází( k( poklesu( teplot( od( obvodové(





( ( ( (
V( případě( topné( hadu( ve( tvaru( plošné( spirály( (Obr.( 3b)( je( kladeno( střídavě( potrubí(
přívodní(a(vratné.(Teplota(podlahy(je(tak(rovnoměrná(po(celé(ploše.(Nevýhodou(je,(že(
dochází(k(poklesu(vnitřní(teploty(od(ochlazované(stěny.((!







vytvořená   otop á   podlaha   pracuje   s   nízkými   teplotami  
vstupní  otopné  vody  v  rozmezí 25  až  35  °C.  
          
                obr. 7 Klima podlaha 
Tvarování 
Neméně  důležitý  je  způsob  tvarování  hadu.   
Meandrový   způsob – u tohoto   způsobu   kladení   se   topný  
voda  nejdříve  vede  k  ochlazovaným  stěnám,  teplota  otopné  
vody klesá   od   obvodové   konstrukce   k   vnitřní   stěně,   což  
umožňuje   rovnoměrnější   rozložení   teplot   ve   vytápěné  
místnosti. Oblouky  se  tvarují  pod úhlem  180°,  což  vyžaduje  
použití   potrubí   menšího   průměru   (např.   16 x   2   či   17   x   2  
mm).  
Plošná spirála – u tohoto   způsobu   kladení   je   povrchová   teplota  
podlahy   po   celé   její   ploše   rovnoměrná.   Nevýhodou   je   pokles  
vnitřní   teploty   v horizontálním   směru   od   vnitřní   k obvodové  
konstrukci.  Tato  nevýhoda  se  dá  eliminovat  vytvořením  okrajové  
(intenzivní) zóny.   Pro   uložení   trubek   do   spirály se   většinou  
navrhují   trubky  18  x  2   a  20  x  2  mm,  neboť tvarování  umožňuje  
menší  poloměry  (úhel  90°). 
 
Oba  způsoby  umožňují  kladení  s  okrajovou  intenzivní  zónou  (obr.  8).  






                                           obr. 8 Spirála  s  okrajov u  zónou                                      Meandr  s  okrajovou  zónou 
Tato   okrajová   zóna   eliminuje   negativní   vliv   ochlazovaných   konstrukcí   na   vytváření  místní  
tepelné nepohody. Okrajová  zóna  se  umisťuje  k  okenní  ochlazované  stěně  či  do  rohu  objektu  
v  šířce  0,5  až  1,0 m.  
3. Montáž 
Pokládka   otopné   podlahy   předpokládá   dokončené   omítky   na   všech   stěnách   sousedících  
s podlahou,   osazené   zárubně   dveří   a   dokončený   kotlový   okruh.   V   objektu   jsou   osazeny  
rozdělovače,  sběrače  a  ostatní  zařizovací  a  ovládací  prvky  soustavy.  Před  pokládkou  tepelné  
izolace  se  u  nosné  části  podlahy  odstraní  nedostatky,  jako  jsou  nerovnosti,  nečistoty,  mastné  
















táží(otopného(hadu(se(napřed(položí(ocelová(kari( síť.(Rozměry(ok(kari( sítě(a( tloušťku(
prutu(určí(staIk.(V(praxi(se(často(používají( rozměry(100/100(s(tloušťkou(prutu(3(mm.(
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3.3 Systém REHAU - systémová deska Varionova
Obr. 3-11 Systém REHAU s deskou Varionova s kroÏejovou 
izolací 30-2
- Pro trubky REHAU 14–17 mm
- Snadná a rychlá pokládka
- Velmi d bré pochozí vlastn sti
- BezpeÏná fixace trubek
- Snadné zpracování pĖíĖezu
Systémové komponenty
- Systémová deska REHAU Varionova
- s kroÏejovou izolací 30-2
- bez izolace
- Spojovací pás REHAU 
- UkonÏovací pás REHAU 
- Upevćovací skoba REHAU 
- Upevćovací prvek REHAU 
Pro trubky REHAU
Pro desku REHAU s kroÏejovou izolací  30-2:
- RAUTHERM S
- 14 x 1,5 mm
- 17 x 2,0 mm
- RAUTITAN flex
- 16 x 2,2 mm
- RAUTITAN stabil
- 16,2 x 2,6 mm
Pro desku REHAU bez izolace :
- RAUTHERM S
- 14 x 1,5 mm
- RAUTITAN stabil
- 16,2 x 2,6 mm
PĖíslušenství
- Okrajová dilataÏní páska REHAU
- DilataÏní profil REHAU 
Popis
Systémová deska REHAU Varionova je dodávána v provedení 
s kroÏejovou izolací 30-2 a v provedení bez izolace. 
U obou forem provedení zajišt´uje polystyrénová multifunkÏní krycí fólie 
velmi dobré uchycení trubky a bezpeÏnou izolaci proti zámÝsové vodÝ 
z mazaniny a vlhkosti.
V provedení s kroÏejovou izolací splćuje izolace z polystyrénové pÝny 
s kontrolovanou kvalitou požadavky ÎSN EN 13163. Rastr na spodní 
stranÝ umožćuje rychlé provádÝní rovných pĖíĖezĬ.
Speciální systémová kontura umožćuje rozteÏ pokládky 5 cm 
a vícebodové a bezpeÏné uchycení trubek i v oblasti otáÏení trubek.
Spojovací výstupky vytvarované na dvou stranách desek umožćují rychlé 
a bezpeÏné spojení a zamezují vzniku akustických a tepelných mostĬ. 
Spojení desek lze díky použité technice bez poškození rozebrat.
Spojovací pásy REHAU, ukonÏovací pásy REHAU a upevćovací skoby 
REHAU jsou použitelné pro obÝ formy provedení systémové desky 
REHAU Varionova. 
Systém REHAU Varionova je urÏen pro použití s mazaninami podle 
DIN 18560.




Obr. 3-13 Horní strana desky 
REHAU Varionova bez 
izolace 
Obr. 3-14 Spojování desek 
Varionova
Obr. 3-15 Spojování desek 
Varionova spojovacím 
pásem










Nevýhodou( jsou( velmi( nízké( měrné( tepelné( výkony,( proto( se( hodí( spíše( do(
nízkoenergeIckých(domů.[1](!
5. JEDNOTLIVÉ(VRSTVY(PODLAHOVÉHO(VYTÁPĚNÍ(




Před( položením( tepelné( izolace(musí( být( nosná( konstrukce( podlahy( rovná( a( zbavena(
nečistot.( Izolací(mohou(být(systémové(desky(nebo(samostatné(desky(či( role.(Často(se(
používají(materiály( jako( je(expandovaný(polystyrén( (EPS)(nebo(polyuretanová( tvrzená(
pěna( (PUR).( Tyto( izolace( musí( splňovat( hlavní( požadavky( jako( je( pevnost,( malá(
stlačitelnost(a(dostatečné( izolační(vlastnosI.(Tloušťky( izolací( se(pohybují(od(20(do(60(
mm.( Výhodou( je( použiG( systémových( izolací,( kde( jednotlivé( desky( jsou( opatřeny( po(











































CåSN(73(0540([8],( již(neuvažuje(s(nosnou(konstrukcí(a( tudíž(požadavek(na( izolaci(bude(
větší.(Při(návrhu(je(tedy(nutné(vycházet(z(požadavků(více(norem.((!
Další( požadavek( na( podlahové( vytápění( je,( že( tepelný( tok( směrem( dolů( by( neměl(








U( podlahového( vytápění( je( nejběžnější( použiG( betonové( mazaniny,( případně(
anhydritové( směsi.(Betonová(mazanina( je(obohacena(plasIﬁkátory(pro( lepší( vyplnění(
mezer( mezi( otopným( hadem.( PlasIﬁkátory( ale( snižují( vodivost( tepla.( Minimální(
tloušťka( betonové(mazaniny( pro( podlahové( vytápění( je( 65( až( 70(mm.( Při( použiG( na(












s( betonovou(mazaninou( a( tedy( i( nižší( zaGžení( konstrukce.( Při( použiG( této( směsi( ale(
nesmí(dojít(ke(kontaktu(s(kovem,(neboť(sádra(působí(korozivně.(Dále(se(tyto(směsi(neN
doporučuje(používat(ve(vlhkých(prostorách,(protože(by(došlo(k(poklesu(pevnosI.(Další(




Tento( předpoklad( nám( splňuje( většina( běžných( kryIn.( Jako( vhodný( materiál( se( jeví(
keramický( obklad( do( tloušťky( 6( mm.( Naopak( méně( vhodné( kryIny( jsou( koberce( s(
dlouhým( vlasem( a( kryIny( z( měkkého( dřeva.( Volba( kryIny(má( zásadní( vliv( na( návrh(
roztečí(a(teploty(otopné(vody(v(otopném(hadu.( [3](Proto(by(se(měla(dodržovat(volba(
kryIny(v(návrhu(podlahového(vytápění.( !











tlaková(odolnost( a(možnosI( spojování.( Z( hlediska( tepelné( roztažnosI( se(doporučuje,(
aby(délka(potrubí(mezi(dvěma(oblouky(nepřekročila(délku(5(metru.(Spojování(v(podlaze(
je(vhodné(omezit(a(je(povinné(svařování(na(tvrdo((nad(450°C).[2](!










I,( vysokou( tlakovou( i( teplotní( odolnost.( Další( důležitou( vlastnosG( tohoto( materiálu(
oproI( polyetylenu( je( ochrana( proI( vnikání( kyslíku( difuzí.( Nevýhodou( je,( že( se( nedá(
svařovat(ani(lepit.(Spojuje(se(mechanicky,(svěrným(kroužkem.([1](!
Další( možnosG( je( použiG( vícevrstvého( potrubí.( Je( to( materiál( složený( z( více( vrstev(
různých( materiálů.( Nejčastěji( se( jedna( o( kombinaci( plastu( a( hliníku.( Snižuje( se( tak(





ohraničují( jednotlivé(dilatační(spáry(v(celém(průřezu(podlahy,( tedy(od(tepelné( izolace(










Otopný(had(podlahového( vytápění( by(měl( procházet( dilatační( a( okrajovou( spárou( co(






hadu( potěrem.( Soustava( se( naplní( vodou( o( dvojnásobném(provozním( tlaku( nejméně(
však(6(barů,(řádně(se(odvzdušní(a(celé(zařízení(včetně(spojů(a(armatur(se(prohlédne,(
přičemž( se( nesmějí( projevit( viditelné( netěsnosI.( Tento( tlak( ( se( udržuje( i( během(
betonářských( prací.( Pokládka( potěru( nesmí( začít( dříve( než( bude( tato( zkouška(
provedena.(O(výsledku(zkoušky(se(zhotoví(protokol.([5](!
Další( zkouška( týkající( se( podlahového( vytápění( je( topná( zkouška.( Provede( se( po(











































[W /m2 ⋅K ]
25 30 %35 40 45 50 %55 %60
7 12 (17( 22 27 32 (37( (42(





Z( fyzikálního( hlediska( se( podlahové( vytápění( vníma( jako( otopná( deska( s( vloženými(


































.(tm − ti ).
tgh(l .m / 2)
(l .m / 2) + ti [
!C]
q =α p ⋅ t p − ti( ) [W /m2 ]
q ' = Λb
′α p
Λa

























q ' = Λb
′α p
Λa
⋅ t p − ti( ) + Λb (ti − ′ti ) [W /m2 ]
q ' = Λb ⋅ t p − tzem( ) [W /m2 ]
Qp = Sp ⋅ q [W ]
Qpc = q + q '( ) ⋅Sp [W ]
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8. HYDRAULICKÝ(VÝPOČET(OTOPNÉHO(HADU(




























Δpz = Δpλ + Δpξ + Δpv [Pa]
M = Qpc1,163 ⋅ Δt [kg / h]
Δpλ = R ⋅ l [Pa]





Délku( otopného( hada( by( bylo( obGžné( spočítat,( proto( se( pro( zjednodušení( uvažuje(





















Rozteč%trubek %(mm) 50 100 150 200 250 300
Spotřeba%trubek 20 10 7 5 3,8 3,5
ξ∑ = 2 ⋅ (n −1) ⋅ξ90
ξ∑ = (n −1) ⋅ξ90
Δpξ =





uváděna( jako( hodnota( kv.( Tato( hodnota( je( rovna( objemovému( průtoku( vody( při(
tlakovém( rozdílu( 100( kPa.( U( seřizovacích( armatur( volíme( hodnotu( kv( pro( jednotlivé(
stupně(nastavení(venIlu( tak,(aby(došlo(k(hydraulickému(vyrovnání( tlakové(ztráty( jedN
notlivých(okruhu(otopného(hadu(s(otopným(hadem(o(největší(tlakové(ztrátě.(Aby(bylo(







Regulace( podle( vnitřní( teploty( se( provádí( nejčastěji( TRV( (termostaIcký( venIl)( s(
termostaIckou(hlavicí(umístěnou(na( jednotlivém(otopném(hadu,(kdy(otopný(had( je(v(
místnosI( vytažen( částečně( na( stěnu,( kde( je( umístěn( TRV.( Případně( je( TRV( pro( celý(
rozdělovač.(Čidlo(teploty(je(odděleno(a(umístěno(ve(vytápěné(místnosI.(Další(možnosG(
je(použiG( termostatu(v( referenční(místnosI,(který( řídí(výkon(vytápění.(Dále( je(možné(
použit( regulační( venIly( s( pohonem( napojeným( na( čidla( teploty( v( jednotlivých(
místnostech.([1](!




zapojení( je( pomalá( reakce( na( změnu( venkovní( teploty( díky( setrvačnosI( náběhu(
podlahového(vytápění.([1](!
Další( možnosG( je( regulace( ekvitermní( se( zohledněním( vnitřní( teploty.( Zapojením(
odpovídá( ekvitermní( regulaci,( ale( s( rozdílem,( že( do( řídící( jednotky( je( zavedeno( další(
teplotní(čidlo(z(místnosI.(Jednotka(se(sama(učí(a(koriguje(otopnou(křivku(v(závislosI(na(




! B. VÝPOČTOVÁ ČÁST 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1. ANALÝZA(OBJEKTU(
Zadaný( objekt( leží( v( obci( Pasohlávky( nadmořské( výšce( 216,39( m( n.m.( Jedná( se( o(
jednopodlažní(objekt( situovaný(ve(svahu.(Severní( strana(objektu( je(přilehlá(k( zemině.(
Stropní(konstrukce(s(funkcí(ploché(střechy(je(zasypána(zeminou.(!
Obvodová( konstrukce( je( řešena( železobetonovou( stěnou( obloženou( kontaktním( zaN
teplovacím(systémem.(U(některých(obvodových(stěn( je(doplněno(obložení(gabionem.(
Stropní( konstrukce( se( skládá( ze( železobetonové( desky,( která( je( v( největší( místnosI(
podepírána(sloupy.(Vnitřní(část(objektu(je(dělena(příčkami(z(keramickým(tvárnic.(Okna(
jsou( uvažována( hliníková( tříkomorová( s( trojsklem.( Vzhledem( k( velikosI( oken( uvažuji(
okna( jako(pevná,(bez(možnosI(otevření.( Jihozápadní(strana(objektu( je(v(místnosI(gaN
lerie(prosvětlena(prosklenou( fasádou( s(hlavním(vstupem(do(objektu.(Pro( zajištění( teN
pelné(pohody(je(osazena(vzduchovou(clonou(s(teplovodním(výměníkem(na(hlavním(vsN

































Rj = dj / λ j [m2 ⋅K /W ]
RT = Rsi + Rj1
n∑ + Rse  [(m2 ⋅K ) /W ]
U = 1RT







(((((( Ug(( součinitel(prostupu(tepla(zasklení([W/m2(~(K]  





U = Ag ⋅Ug + Af ⋅U f ⋅ Ig ⋅ΨgAg + Af





d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Vnitřní$omítka$
vápenocementová 0,015 0,990 0,015 0,130 0,040 5,529 0,181 0,300 0,250 U<Urc
Železobeton 0,300 1,740 0,172
EPS 0,200 0,039 5,128
Minerální$tenkovrstvá$





d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Vnitřní$omítka$
vápenocementová 0,015 0,990 0,015 0,130 0,000 1,807 0,553 0,850 0,600 U<Urc
Železobeton 0,300 1,740 0,172
XPS 0,050 0,034 1,471





d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Vnitřní$omítka$
vápenocementová 0,015 0,990 0,015 0,130 0,000 6,219 0,161 0,300 0,200 U<Urc
Železobeton 0,300 1,740 0,172
XPS 0,200 0,034 5,882





d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Vnitřní$omítka$
vápenocementová 0,015 0,990 0,015 0,130 0,040 1,847 0,541 0,750 0,500 U<Urc
Železobeton 0,300 1,740 0,172
EPS 0,050 0,034 1,471







d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Vnitřní$omítka$
vápenocementová 0,015 0,990 0,015 0,130 0,130 1,490 0,671 2,70 1,80 U<Urc
Keramické$tvárnice 0,300 0,250 1,200
Vnitřní$omítka$





d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Vnitřní$omítka$
vápenocementová 0,015 0,990 0,015 0,130 0,130 0,790 1,265 2,70 1,80 U<Urc
Keramické$tvárnice 0,140 0,280 0,500
Vnitřní$omítka$





d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Vnitřní$omítka$
vápenocementová 0,015 0,990 0,015 0,130 0,130 0,629 1,591 2,70 1,80 U<Urc
Keramické$tvárnice 0,115 0,340 0,338
Vnitřní$omítka$





d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Vnitřní$omítka$
vápenocementová 0,015 0,990 0,015 0,130 0,130 0,463 2,161 2,70 1,80 U<Urc
Železobeton 0,300 1,740 0,172
Vnitřní$omítka$






d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Vnitřní$omítka$
vápenocementová 0,015 0,990 0,015 0,100 0,040 5,599 0,179 0,240 0,160 U<Unrq
Železobeton 0,200 1,740 0,115
Cementový$potěr 0,100 1,360 0,074
EPS 0,200 0,039 5,128
Hydroizolace 0,003 0,16 0,019





d λ Rj Rsi Rse RT U Unrq Urc
Porovnání
(m) (W/m²K) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) (m²K/W) $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
Dřěvený$masiv$
palubky 0,020 0,200 0,100 0,170 0,000 2,909 0,344 0,45 0,30 U<Unrq
Cementový$potěr 0,065 1,160 0,056
EPS 0,100 0,039 2,564









Uf$$$$$ Ug$$$$ Ψg Ag Af Ig U Unrq Urc
Por.
(m) (m) $(W/m²K) $(W/m²K) (m²) (m²) [m] $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
OZ1 Okno7do7átria 1,5 2,2 1,6 0,6 0,08 2,55 0,75 6,54 0,99 1,50 1,20 U<Urc
OZ2 Okno7z7galerie 4 2 1,6 0,6 0,08 6,75 1,25 11,14 0,87 1,50 1,20 U<Urc
OZ3 Okno7z7galerie 5 2 1,6 0,6 0,08 8,53 1,47 13,14 0,85 1,50 1,20 U<Urc
OZ4 Okno7z7galerie 1 2 1,6 0,6 0,08 1,40 0,60 5,14 1,11 1,50 1,20 U<Unrq
OZ5 Okno7z7
chodby
0,6 2 1,6 0,6 0,08 0,69 0,51 4,34 1,32 1,50 1,20
U<Urc
OZ6 Okno7z7galerie 0,7 2 1,6 0,6 0,08 0,86 0,54 4,54 1,24 1,50 1,20 U<Unrq
OZ7 Okno7z7galerie7
prosklení
















0,9 2,2 1,6 0,6 0,08 1,36 0,62 5,34 1,13 1,50 1,20
U<Unrq
OZ12 Střešní7okno 1,2 1,2 1,6 0,6 0,08 0,97 0,47 3,94 1,15 1,40 1,10 U<Unrq







Uf$$$$$ Ug$$$$ Ψg Ag Af Ig U Unrq Urc
Por.
(m) (m) $(W/m²K) $(W/m²K) (m²) (m²) [m] $(W/m²K) (W/m²K) (W/m²K)
DN dveře7vnitřní 3,50
OD1 Ochl.7dveře 1 2,2 1,8 0,6 0,11 1,33 0,87 4,20 1,28 1,70 1,20 U<Unrq
OD2 Ochl.7dveře 1,9 2,2 1,8 0,6 0,11 2,47 1,71 5,10 1,23 1,70 1,20 U<Unrq
OD3 Ochl.7dveře 2,7 2,2 1,8 0,6 0,11 3,81 2,13 5,90 1,14 1,70 1,20 U<Urc


























































Ekvivalentní( součinitel( prostupu( tepla( konstrukce( Uequiv,k( se( urči( podle( součinitele(








































kde:( Vinf,i( ( množství(vzduchu(inﬁltrací([m3/h](
( Vsu,i(( ( množství(přiváděného(vzduchu(do(vytápěné(místnosI([m3/h](
( fvi( ( teplotní(redukční(činitel([–](
( Vmech,inf,i( rozdíl(množství(mezi(nuceně(odváděným(a(přiváděným(
























č.k Popis Ak U U ek Ak*Ukc*ek
STR Konstrukce5stropu 677,68 0,179 0,05 1 154,91
SO1 Stena5ochlazovaná 249,56 0,181 0,05 1 57,62
OD4 Ochlazované5dveře 4,5 1,21 0,05 1 5,67
OD3 Ochlazované5dveře 5,94 1,14 0,05 1 7,07
OZ2 Okno5z5galerie 8 0,87 0,05 1 7,34
OZ3 Okno5z5galerie 10 0,85 0,05 1 9,02
OZ4 Okno5z5galerie 2 1,11 0,05 1 2,31
OZ5 Okno5z5chodby52x 2,4 1,32 0,05 1 3,28
OZ6 Okno5z5galerie5šikmé 1,4 1,24 0,05 1 1,81
OZ7 Prosklená5stěna5z5galerie 53,2 0,95 0,05 1 52,97
OZ10 Okno5nad5vchodem5galerie 2,47 1,04 0,05 1 2,69
OZ11 Okno5z5galerie5do5atria 1,98 1,13 0,05 1 2,34
OZ12 Okno5střešní 2,88 1,15 0,05 1 3,45
OZ13 Svetlovod 5,34 1,30 0,05 1 7,21
Suma= 317,68
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 677,68 0,198 1,45 0,42 1,00 0,62 82,54
SO3 Stěna5ve5s9ku5se5zeminou 93,5 0,12 1,45 0,42 1,00 0,62 6,90
Suma= 89,44
Tepelné'ztráty'z/do'prostorů'vytápěných'na'rozdílné'teploty
č.kfdfd Popisfdfdfvdfdvdsfgsdfgdsfgdsfgdsfgdsfg Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Nosnik 1,93 1,591 0,091 0,28
OZ8 Okno5do5atria 3,08 1,07 0,091 0,30
OD2 Dveře5k5chodbě 3,96 1,23 0,091 0,44
OZ9 Okno5do5chodby5nad5dveřmi 1,08 1,32 0,091 0,13
SO1 Stěna5ke5galerii 10,91 0,181 0,091 0,18
SN2 Příčka5k5WC520C 17,31 1,591 S0,061 S1,67
DN Vnitřní5dveře54x 7,20 3,50 S0,061 S1,53
SN2 Příčka5ke5skladiš95a5uklid.5místnos9 9,96 1,591 0,091 1,44
DN Vnitřní5dveře52x 3,60 3,50 0,091 1,15
SN4 Nosná5stěna5mezi5kotelnou5a5galerii 41,15 2,161 0,091 8,08
































int e inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
18 S15 33 417,01 13761,38
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)















č.kfdfd Popisfdfdfvdfdvdsfgsdfgdsfgdsfgdsfgdsfg Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*k
STR Konstrukce5stropu 60,2 0,179 0,05 1 13,76
SO1 Stena5ochlazovaná 41,6 0,181 0,05 1 9,61
OZ4 Okno5z5galerie 2 1,11 0,05 1 2,31
Suma= 25,69
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 60,2 0,164 1,45 0,37 1,00 0,53 5,25
SO3 Stěna5ve5s9ku5se5zeminou 43,6 0,12 1,45 0,37 1,00 0,53 2,78
Suma= 8,03
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)




Vi'(m θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdfdfvdfdvdsfgsdfgdsfgdsfgdsfgdsfg Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN4 Nosná5stěna5mezi5kotelnou5a5galerii 46,7 2,161 S0,100 S10,09




č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*k
SN1 Nosník 1,926 0,671 0,05 1 1,39
OZ8 Okno5do5atria 3,08 1,07 0,05 1 3,45
OD2 Ochlazované5dveře 4,18 1,23 0,05 1 5,33
OZ9 Okno5do5atria5nad5dveřmi 1,14 1,32 0,05 1 1,57
STR Konstrukce5stropu 15 0,179 0,05 1 3,43
Suma= 15,16
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 15 0,198 1,45 0,37 1,00 0,53 1,58
Suma= 1,58
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
15 S15 30 16,74 502,15
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdfdfvdfdvdsfgsdfgdsfgdsfgdsfgdsfg Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Nosnik 1,926 1,591 S0,10 S0,31
OZ8 Okno5do5atria 3,08 1,07 S0,10 S0,33
OD2 Dveře5k5chodbě 3,96 1,23 S0,10 S0,49
OZ9 Okno5do5chodby5nad5dveřmi 1,08 1,32 S0,10 S0,14





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*k
SO1 Venkovní5stěna5do5atria 9,5016 0,181 0,05 1 2,19
STR Konstrukce5stropu 9,6052 0,179 0,05 1 2,20
Suma= 4,39
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 9,6052 0,198 1,45 0,37 1,00 0,53 1,01
Suma= 1,01
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
15 S15 30 3,55 106,36
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5k5chodbě 7,7016 1,591 S0,100 S1,23





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*k
STR Konstrukce5stropu 7,6 0,179 0,05 1 1,74
SO1 Stěna5ochlazovaná 11,556 0,181 0,05 1 2,67
Suma= 4,41
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 7,6 0,198 1,45 0,46 1,00 0,66 1,00
Suma= 1,00
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
20 S15 35 8,52 298,37
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5k5chodbě 4,299 1,591 0,057 0,39
DN Dveře5vnitřní5k5chodbě 1,8 3,50 0,057 0,36





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*k
STR Konstrukce5stropu 3,9775 0,179 0,05 1 0,91
Suma= 0,91
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 3,9775 0,198 1,45 0,46 1,00 0,66 0,52
Suma= 0,52
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
20 S15 35 2,17 75,86
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5k5chodbě 4,1385 1,591 0,057 0,38
DN Dveře5vnitřní5k5chodbě 1,8 3,50 0,057 0,36
Suma= 0,74
106 WC PRO INVALIDY
 51
Tepelné'ztráty'přímo'do'venkovního'prostředí
č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*k
STR Konstrukce5stropu 3,9775 0,179 0,05 1 0,91
Suma= 0,91
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 3,9775 0,198 1,45 0,46 1,00 0,66 0,52
Suma= 0,52
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
20 S15 35 2,17 75,86
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5k5chodbě 4,1385 1,591 0,057 0,38
DN Dveře5vnitřní5k5chodbě 1,8 3,50 0,057 0,36
Suma= 0,74
107 WC PRO INVALIDY
 52
Tepelné'ztráty'přímo'do'venkovního'prostředí
č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*k
STR Konstrukce5stropu 9,9 0,179 0,05 1 2,26
SO1 Stena5ochlazovaná 16,692 0,181 0,05 1 3,85
Suma= 6,12
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 9,9 0,198 1,45 0,46 1,00 0,66 1,30
Suma= 1,30
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
20 S15 35 9,77 341,79
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m3) θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5k5chodbě 3,6249 1,591 0,057 0,33
DN Dveře5vnitřní5k5chodbě 1,8 3,50 0,057 0,36





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*k
STR Konstrukce5stropu 1,275 0,179 0,05 1 0,29
Suma= 0,29
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 1,275 0,198 1,45 0,37 1,00 0,53 0,13
Suma= 0,13
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
15 S15 30 S2,51 S75,17
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m3) θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5k5chodbě 2,29275 1,591 S0,100 S0,36
DN Dveře5vnitřní5k5chodbě 1,8 3,50 S0,100 S0,63





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*k
STR Konstrukce5stropu 5,6356 0,179 0,05 1 1,29
Suma= 1,29
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 5,6356 0,198 1,45 0,46 1,00 0,66 0,74
Suma= 0,74
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
20 S15 35 6,18 216,14
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m3) θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5k5chodbě 8,5683 1,591 0,143 1,95
DN Dveře5vnitřní5k5chodbě 1,8 3,50 0,143 0,90
SN1 Příčka5k5chodbě5tl.5150 5,4891 1,265 0,143 0,99





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*ek
STR Konstrukce5stropu 10,3 0,179 0,05 1 2,35
Suma= 2,35
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
SO3 Stěna5ve5styku5se5zeminou 13,8 0,12 1,45 0,37 1,00 0,53 0,88
PDL Podlaha 10,3 0,165 1,45 0,37 1,00 0,53 0,90
Suma= 1,78
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
15 S15 30 5,13 153,99
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m3) θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf U bu Ak*Ukce*bu





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*ek
STR Konstrukce5stropu 10,2735 0,179 0,05 1 2,35
Suma= 2,35
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
SO3 Stěna5ve5styku5se5zeminou 12,53826 0,12 1,45 0,37 1,00 0,53 0,80
PDL Podlaha 10,2735 0,165 1,45 0,37 1,00 0,53 0,90
Suma= 1,70
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
15 S15 30 1,75 52,54
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m3) θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*ek
STR Konstrukce5stropu 17,1162 0,179 0,05 1 3,91
SO1 Stena5ochlazovaná 12,73441 0,181 0,05 1 2,94
OD1 Ochlazované5dveře 2,42 1,28 0,05 1 3,23
Suma= 10,08
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 17,1162 0,165 1,45 0,37 1,00 0,53 1,50
Suma= 1,50
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
15 S15 30 12,48 374,35
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m3) θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf U bu Ak*Ukce*bu
SO1 Stena5k5nevyt.5prostoru 1,973 0,181 0,05 0,50 0,23
OD1 Dveře 2,2 1,28 0,4 0,50 1,85
Suma= 2,08
Tepelné'ztráty'z/do'prostorů'vytápěných'na'rozdílné'teploty
č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5k5chodbě5+18C 3,4965 1,591 S0,100 S0,56





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*ek
SO1 Venkovní5stěna5do5atria 9,94125 0,181 0,05 1 2,30
OZ1 Okno5do5atria 3,3 0,99 0,05 1 3,42
STR Konstrukce5stropu 18,48 0,179 0,05 1 4,22
Suma= 9,94
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
PDL Podlaha 18,48 0,165 1,45 0,46 1,00 0,66 2,02
Suma= 2,02
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
20 S15 35 16,67 583,29
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m3) θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5k5chodbě 16,73775 1,591 0,143 3,80





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*ek
SO1 Venkovní5stěna5do5atria 7,614 0,181 0,05 1 1,76
OZ1 Okno5do5atria 3,3 0,99 0,05 1 3,42
STR Konstrukce5stropu 24,82 0,179 0,05 1 5,67
Suma= 10,85
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
SO3 Stěna5ve5styku5se5zeminou 11,235 0,12 1,45 0,46 1,00 0,66 0,89
PDL Podlaha 24,82 0,165 1,45 0,46 1,00 0,66 2,71
Suma= 3,61
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
20 S15 35 17,80 622,88
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m3) θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)













č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf fij Ak*Uk*fij
SN3 Příčka5ke5skladu 8,667 1,591 0,143 1,97
SN3 Příčka5k5chodbě 2,052 1,591 0,143 0,47





č.kfdfd Popisfdf Akfdfdf Ukfdfdf Ufd ekfdxcf Ak*Ukce*ek
SO1 Venkovní5stěna5do5atria 8,49675 0,181 0,05 1 1,96
OZ1 Okno5do5atria 3,3 0,99 0,05 1 3,42
STR Konstrukce5stropu 26,9 0,179 0,05 1 6,15
Suma= 11,53
Tepelné'ztráty'zeminou
č.k Popis Ak Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw HCg
SO3 Stěna5ve5styku5se5zeminou 39,72054 0,12 1,45 0,46 1,00 0,66 3,16
PDL Podlaha 26,9 0,165 1,45 0,46 1,00 0,66 2,94
Suma= 6,10
Celková'měrná'tepelná'ztráta'prostupem'HT,i'='HT,ie'+'HT,iue+'HT,ij+'HT,ig
θint,i θe inthe ht Návrhová'ztráta'prostupem'ФT,i'(W)
20 S15 35 17,63 617,15
Tepelná'ztráta'větráním
Hygienické'požadavky
Vi'(m3) θe θint,i n'(hh1) Vmin,i'(m3/h) θsu fvi Vi Фvi'(W)





























101 Galerie 13761,38 2863,56 255,22 2552,20 16624,95
102 Strojovna 396,48 20,26 11,92 99,33 416,74
103 Chodba 502,15 0,00 4,20 42,00 502,15
104 Skladiště 106,36 ,13,72 0,00 13,45 92,64
105 WC'muži 298,37 105,63 0,00 155,34 404,00
106 WC'pro'invalidy 75,86 53,77 0,00 79,07 129,63
107 WC'pro'invalidy 75,86 53,77 0,00 79,07 129,63
108 WC'ženy 341,79 143,26 0,00 210,67 485,05
109 Úklidová'místnost ,75,17 ,18,57 0,00 18,21 ,93,74
110 WC 216,14 136,81 0,00 80,48 352,94
111 Skladiště 153,99 0,00 0,00 14,36 153,99
112 Skladiště 52,54 0,00 0,00 14,36 52,54
113 Chodba 374,35 4,89 2,88 23,96 379,24
114 Kancelář 583,29 89,72 3,10 77,62 673,02
115 Kancelář 622,88 8,54 4,17 76,45 631,42
116 Kancelář 617,15 104,71 4,51 75,12 721,86











(°C) (°C) (°C) (W)
3611,69 ,15 18 1,64 50-% 18569,75
Smíšení'vzduchu
Objem'vzduchu'15°C Objem'vzduchu'18°C Objem'vzduchu'20°C Teplota'po'smíšení






































































SO1 398,58 0,30 1,00 119,58 SO1 398,58 0,18 1,00 72,09
SO1 13,23 0,60 0,49 3,89 SO1 13,23 0,18 0,49 1,17
SO3 225,39 0,30 0,49 33,13 SO3 225,39 0,16 0,49 17,76
OZ1 9,90 1,50 1,00 14,85 OZ1 9,90 0,99 1,00 9,77
OZ2 8,00 1,50 1,00 12,00 OZ2 8,00 0,87 1,00 6,94
OZ3 10,00 1,50 1,00 15,00 OZ3 10,00 0,85 1,00 8,52
OZ4 2,00 1,50 1,00 3,00 OZ4 2,00 1,11 1,00 2,21
OZ5 2,40 1,50 1,00 3,60 OZ5 2,40 1,32 1,00 3,16
OZ6 1,40 1,50 1,00 2,10 OZ6 1,40 1,24 1,00 1,74
OZ7 53,20 1,50 1,00 79,80 OZ7 53,20 0,95 1,00 50,31
OZ8 5,60 1,50 1,00 8,40 OZ8 5,60 1,07 1,00 5,99
OZ9 1,14 1,50 1,00 1,71 OZ9 1,14 1,32 1,00 1,51
OZ10 2,47 1,50 1,00 3,71 OZ10 2,47 1,04 1,00 2,57
OZ11 1,98 1,50 1,00 2,97 OZ11 1,98 1,13 1,00 2,24
OZ12 1,44 1,40 1,00 2,02 OZ12 1,44 1,15 1,00 1,65
OZ13 5,34 1,40 1,00 7,48 OZ13 5,34 1,30 1,00 6,94
OD1 2,20 1,70 1,00 3,74 OD1 2,20 1,28 1,00 2,83
OD1 2,20 1,70 0,56 2,09 OD1 2,20 1,23 0,56 1,51
OD2 4,18 1,70 1,00 7,11 OD2 4,18 1,23 1,00 5,12
OD3 5,94 1,70 1,00 10,10 OD3 5,94 1,14 1,00 6,77
OD4 4,75 1,70 1,00 8,08 OD4 4,75 1,21 1,00 5,75
STR 1003,62 0,24 1,00 240,87 STR 1003,62 0,18 1,00 179,24
PDL 1010,40 0,45 0,66 300,09 PDL 1010,40 0,34 0,66 213,40
Suma 2775,36 885,29 Suma 2775,36 609,18
Tep.+vazby 56+W/K Tep.+vazby 139+W/K
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ER 0,65 0,8 1,00 1,50 2,0 2,50





Energetický štítek budovy  
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK  OBÁLKY BUDOVY 





 Celková podlahová plocha Ac = 1447,94 m2 stávající doporučení 
 E             Vel i úsporná 
 
 
  0,65 
    
 
  0,8 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
 
                                             
. 






  klasifikace B  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,20 - 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle 
ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      
0,38 - 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,19 0,285 0,38 0,57 0,76 0,95 
Platnost štítku do  
 Datum  7.10.2022 
















Energetický štítek budovy  
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK  OBÁLKY BUDOVY 





 Celková podlahová plocha Ac = 1447,94 m2 stávající doporučení 
 ER            Velmi úsporná 
 
 
  0,65 
    
 
  0,8 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
 
                                             
. 






  klasifikace B  
  Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,20 - 
  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle 
ČSN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                    
0,38 - 
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,19 0,285 0,38 0,57 0,76 0,95 
Platnost štítku do  
 Datum  7.10.2022 






















Teplotní(spád:( ( ( 38/30(
Střední(teplota(tm:( ( 34(°C(
Rzem(:( ( ( ( 1,11(m2(~(K/W((dle(ČSN(73(0540)( (













































= 0,26 W /m2 ⋅K
m = 2 ⋅(Λa + Λb )





⋅(tm − ti ) ⋅
tgh(l .m / 2)
(l .m / 2) + ti [
!C]
q =α p ⋅ t p − ti( ) [W /m2 ]












f Vnitřní%teplota%t (°C) 15
f Tepelná%ztráta (W) 477,20
f Rozteč%trubek%l (m) 0,30
1 Tepelná%propustnost%podlahy%Λa 3,90
3 Kolmarův%součinitel 6,03









f Vnitřní%teplota%t (°C) 18
f Tepelná%ztráta (W) 14996,37
f Rozteč%trubek%l (m) 0,30
1 Tepelná%propustnost%podlahy%Λa 3,90
3 Kolmarův%součinitel 6,03























sa(Radik(VK(a( kolektory( LK(od(ﬁrmy(Korado.(Pro(přepočet( výkonu(otopných( těles(byl(








(W) (W) (W) (%)
101 Galerie podlahové(vyt. 19732,0 19732,0 16624,95 118,7
102 Strojovna N N N 327,53 N
103 Chodba podlahové(vyt. 511,8 511,8 497,86 102,8
104 Skladiště N N N 76,44 N
105 WC%muži 21(VK(N(600/800 404 404 404,00 100,0
106 WC%pro%invalidy 10(VK(N(500/600 205 205 126,90 161,5
107 WC%pro%invalidy 10(VK(N(500/600 205 205 126,90 161,5
108 WC%ženy 21(VK(N(600/1000 505 505 485,05 104,1
109 Úklidová%místnost N N N N94,61 N
110 WC 21(VK(N(900/500 337 337 349,08 96,5
111 Skladiště N N N 146,95 N
112 Skladiště N N N 52,39 N
113 Chodba 11(VK(N(500/900 372,4 372,4 346,06 107,6
114 Kancelář LKE(N150/240/1600 712,1 712,1 673,02 105,8
115 Kancelář 11(VK(N(500/800 245,7
682,0 631,83 107,9
LKE(N(90/240/1400 436,3











•  KORALINE LK Exclusive provedení pozinkovaná ocel – 
s hliníkovou mřížkou (stříbrný elox) viz obrázek 
•  KORALINE LK InPool bazénové provedení – chemická nerez 
AISI 316 do mokrého prostředí lako vaná v odstínu RAL 9010 
•  KORALINE LK Economic pozinkovaná ocel – provedení 
s raženou krycí mřížkou viz nákres (nevyrábí se pro 
bazénové provedení)
Volitelná specifikace
•  sada pro spodní připojení obsahující termostatický ventil 
a termostatickou hlavici Danfoss včetně prodlužova cího 
kusu viz str. 29
•  stojánky na hrubou podlahu nebo konzole pro zavěšení 
na zeď viz nákres str. 28
•  v případě objednávky nad 5 kusů lze zvolit jiný odstín 
barevného provedení dle stupnice RAL (změnu je nutné 
konzultovat s výrobcem) 
•  bazénové provedení vhodné do vlhkého prostředí 
např. bazény
•  bazénové provení KORALINE LK InPool – použití chemické 
nerezi AISI 316 lakováno v odstínu bílá RAL 9010
•  pro zvýšení výkonu je možné zvolit variantu s ventilátorem 
viz str. 72
Otopné lavice s přirozenou konvekcí
KORALINE LK
výška tělesa lavice (mm) 90, 150, 300, 450, 600
šířka (mm) 180, 240
délka (mm)  800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000
výkon (W) od 473 do 4 733
maximální pracovní tlak (MPa) 1,2
maximální pracovní teplota 110 °C
maximální povrchová teplota 40 °C
připojovací závit vnitřní G 1/2“
způsob připojení spodní doporučené, boční
Specifikace
Standardní dodávka obsahuje
•  opláštění z ocelového pozinkovaného plechu lakované 
v odstínu RAL 9010 – bílá
•  hliníková výdechová mřížka nelakovaná stříbrná v provedení 
Exclusive a InPool. U varianty Economic je vyražená 
do pláště lavice.
•  Al/Cu výměník tepla pro univerzální připojení (boční nebo 
spodní) s nízkým obsahem vody, odvzdušňovacím ventilem 
a s unikátně tvarovanými lamelami pro vyšší tepelný výkon
•  stojánek na čistou podlahu viz nákres str. 28
• komplet je odolně zabalen a obsahuje návod k montáži
KORALINE PLAN
Designová varianta PLAN se zcela rovnou přední deskou 
se vyrábí od výšky 30 cm (pouze u variant KORALINE LK 
Exclusive a InPool). 
Varianta KORALINE LK Exclusive • ocelový pozinkovaný plech lakovaný 
v odstínu RAL 9010 s hliníkovou eloxovanou mřížkou bez povrchové úpravy
Varianta KORALINE LK InPool • nerez chemická AISI 316 do vlhkého prostředí 
lakovaná barvou RAL 9010 s hliníkovou eloxovanou mřížkou bez povrchové 
úpravy
Varianta KORALINE LK Economic • ocelový pozinkovaný plech lakovaný 
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5.3. Technický(list(vzduchové(clony(C1oWo200(DOORMASTER(















DoorMaster C1 &1 &1 &1 &: &: &:
Ą¯ÿNDGYHÿ¯PD[ mm 1.000 1.500 2.000 1.000 1.500 2.000
&HONRY£ą¯ÿNDFORQ\ mm 1.040 1.540 2.040 1.040 1.540 2.040
9¿ąNDW×ODFORQ\ mm 240 240 240 240 240 240
+ORXENDW×ODFORQ\ mm      
  Hmotnost kg      
3UčWRNY]GXFKXPD[ PuK 1.200 b b b b b
-PHQRYLW«QDS×W¯ 9+] 9+]
3ÿ¯NRQYHQWLO£WRUč N:      
  Proud ventilátory $  1   1 
7RSQ¿Y¿NRQr&Sÿ¯NRQWRSW\Ë¯ N: – – –   
3URXGRKÿHY $ – – – – – –
&HONRY¿Sÿ¯NRQ N:      
&HONRY¿SURXG $  1   1 
,,,VWXSHó
3UčWRNY]GXFKX PuK 1.200 b b b b b
$NXVWLFN¿WODN G%$ 55 57 58  55 56
$NXVWLFN¿Y¿NRQ G%$ 67 69 70 65 67 68
,,VWXSHó
3UčWRNY]GXFKX PuK 950 1.400 1.850 850 1.250 1.700
$NXVWLFN¿WODN G%$  55 56 51  54
$NXVWLFN¿Y¿NRQ G%$ 65 67 68  65 66
,VWXSHó
3UčWRNY]GXFKX PuK 800 1.200 1.600 700 1.050 1.450
$NXVWLFN¿WODN G%$  55 56 50 52 
$NXVWLFN¿Y¿NRQ G%$ 65 67 68 62 64 65
DoorMaster C1 &( &( &( &( &( &(
Ą¯ÿNDGYHÿ¯PD[ mm 1.000 1.500 2.000 1.000 1.500 2.000
&HONRY£ą¯ÿNDFORQ\ mm 1.040 1.540 2.040 1.040 1.540 2.040
9¿ąNDW×ODFORQ\ mm 240 240 240 240 240 240
+ORXENDW×ODFORQ\ mm      
  Hmotnost kg      
3UčWRNY]GXFKXPD[ PuK 1.200 b b 1.200 b b
-PHQRYLW«QDS×W¯ [9+] [9+]
3ÿ¯NRQYHQWLO£WRUč N:      
  Proud ventilátory $  1   1 
7RSQ¿Y¿NRQr&Sÿ¯NRQWRSW\Ë¯ N:   9 9  18
3URXGRKÿHY $  11   22 29
&HONRY¿Sÿ¯NRQ N:  7    
&HONRY¿SURXG $ 8 12  15  
,,,VWXSHó
3UčWRNY]GXFKX PuK 1.200 b b 1.200 b b
$NXVWLFN¿WODN G%$ 55 57 58 55 57 58
$NXVWLFN¿Y¿NRQ G%$ 67 69 70 67 69 70
,,VWXSHó
3UčWRNY]GXFKX PuK 900 1.400 1.850 900 1.400 1.850
$NXVWLFN¿WODN G%$  55 56  55 56
$NXVWLFN¿Y¿NRQ G%$ 65 67 68 65 67 68
,VWXSHó
3UčWRNY]GXFKX PuK 800 1.200 1.600 800 1.200 1.600
$NXVWLFN¿WODN G%$ 52 54 55 52 54 55
$NXVWLFN¿Y¿NRQ G%$      
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6. DIMENZOVÁNÍ( A( HYDRAULICKÁ( REGULACE( OTOPNÉ(
SOUSTAVY(











( RŠ((N)( ( počet(pootočení(regulačního(šroubení(




Úsek Q M l DN R w R*l Σξ% Z Pv ∆PRV R.l+Z+Δp ∆P
(W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (J) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
1 306,9 26,4 13,6 12x1 20 0,096 272 8,2 37,4 50 589 TRV0(4) 949 949
2 552,6 47,5 18,3 12x1 65 0,169 1190 1,5 21,2 0 1211 2159
3 925 79,5 39,8 15x1 50 0,178 1990 14,8 232,1 0 2222 4381
4 245,7 21,1 7,94 12x1 16 0,077 127 6,1 17,8 30 774 TRV0(3) 949 949
5 372,4 32,0 0,5 12x1 24 0,115 12 6,6 43,2 70 2034 TRV0(3) 2159 2159
VĚTEV%F2
Úsek Q M l DN R w R*l Σξ% Z Pv ∆PRV R.l+Z
+ΔpRV%
∆PDIS
(W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (J) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
1 436,29 37,51 13,8 12x1 45 0,136 621 5,7 52,2 90 260 TRV0(7) 1023 1023
2 872,57 75,03 7,26 15x1 45 0,167 327 1,5 20,7 0 347 1371
3 1584,69 136,26 8,3 18x1 45 0,195 371 1 18,8 0 390 1761
4 1921,69 165,24 38,3 18x1 60 0,231 2298 12,2 322,2 0 2620 4381
5 436,3 37,51 6,74 12x1 45 0,136 303 3,6 33,0 90 597 TRV0(5) 1023 1023
6 712,1 61,23 6,8 15x1 30 0,310 204 3,6 171,3 120 875 TRV0(7) 1371 1371
7 337 28,98 6,1 12x1 22 0,106 134 9,2 51,2 60 1515 TRV0(3) 1761 1761
VĚTEV%F1
Úsek Q M l DN R w R*l Σξ% Z Pv ∆PRV R.l+Z
+ΔpRV%
∆PDIS
(W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (J) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
1 505 43,4 7,1 15x1 17 0,094 121 10,8 46,9 130 2689 TRV0(3) 2987 2987
2 710 61,0 5,8 15x1 30 0,131 174 1 8,5 0 182 3169
3 915 78,7 3,2 15x1 45 0,167 144 1 13,8 0 158 3327
4 1319 113,4 7,86 15x1 90 0,250 707 11,2 346,5 0 1054 4381
5 205 17,6 3,4 12x1 14 0,067 48 9,2 20,6 20 2899 TRV0(2) 2987 2987
6 205 17,6 3,4 12x1 14 0,067 48 9,2 20,6 20 3081 TRV0(2) 3169 3169
7 404 34,7 7,9 12x1 40 0,127 316 6,6 52,7 80 2878 TRV0(3) 3327 3327
REGULACE OTOPNÝCH TĚLES ZAPOJENÝCH DO ROZDĚLOVAČE F
 75
Rozdělovač*A
Úsek S Q M l DN R w R*l Σξ* Z ∆PRV počet R.l+Z+ΔpRV*
(m2) (W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (J) (Pa) (Pa) otáček (Pa)
A1 20,9 1137,0 122,2 78,5 17x2 101,5 0,17 7970 13,5 193,9 5192,7 RŠ.(2) 13356,6
A2 16,34 888,9 95,5 71,9 17x2 56,1 0,2 4033 15 298,2 9025,2 RŠ.(1) 13356,6
A3 25,1 1365,4 146,8 87,9 20x2 49,4 0,2 4340 18,5 367,8 8649,0 RŠ.(2) 13356,6
A4 22,74 1312,3 141,0 95,8 17x2 122,6 0,2 11739 19,5 387,7 1230 RŠ.(5) 13356,6
Rozdělovač*B
Úsek S Q M l DN R w R*l Σξ* Z ∆PRV počet R.l+Z+ΔpRV*
(m2) (W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (J) (Pa) (Pa) otáček (Pa)
B1 20,85 1134,2 121,9 92,6 17x2 101 0,26 9350 13,5 453,6 5264,8 RŠ.(2) 15068,4
B2 25,2 1370,9 147,3 95,0 17x2 137,6 0,31 13072 15 716,4 1280 RŠ.(5) 15068,4
B3 25,2 1370,9 147,3 88,2 17x2 137,6 0,31 12136 15 716,4 2215,7 RŠ.(3) 15068,4
B4 25,2 1370,9 147,3 94,6 17x2 137,6 0,31 13014 15 716,4 1337,8 RŠ.(5) 15068,4
Rozdělovač*C
Úsek S Q M l DN R w R*l Σξ* Z ∆PRV počet R.l+Z+ΔpRV*
(m2) (W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (J) (Pa) (Pa) otáček (Pa)
C1 25,2 1370,9 147,3 88,2 17x2 137,6 0,31 12136 15 716,4 1555,2 RŠ.(5) 14407,9
C2 25,2 1370,9 147,3 90,2 17x2 137,6 0,31 12412 15 716,4 1280 RŠ.(5) 14407,9
C3 18,5 1006,4 108,2 79,8 17x2 82,2 0,23 6555 13 341,8 7510,7 RŠ.(1) 14407,9
C4 21,6 1175,0 126,3 99,8 17x2 108 0,27 10778 12,5 452,9 3176,7 RŠ.(2) 14407,9
Rozdělovač*D
Úsek S Q M l DN R w R*l Σξ* Z ∆PRV počet R.l+Z+ΔpRV*
(m2) (W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (J) (Pa) (Pa) otáček (Pa)
D1 23,3 1267,5 136,2 93,0 17x2 122 0,29 11340 12,5 522,5 1090 RŠ.(5) 12952,4
D2 21,4 1164,2 125,1 74,9 17x2 101 0,26 7565 14 470,4 4917,1 RŠ.(2) 12952,4
D3 25,19 1370,3 147,3 95,0 20x2 49,5 0,2 4701 15 298,2 7953,4 RŠ.(2) 12952,4
Rozdělovač*E
Úsek S Q M l DN R w R*l Σξ* Z ∆PRV počet R.l+Z+ΔpRV*
(m2) (W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (J) (Pa) (Pa) otáček (Pa)
E1 11,57 629,4 67,6 42,5 17x2 21,4 0,14 909 10,5 102,3 5239,8 RŠ.(1) 6251,4
E2 24,7 1343,7 144,4 86,5 20x2 49,4 0,2 4271 15,5 308,1 1672,7 RŠ.(5) 6251,4
E3 25,2 1370,9 147,3 94,6 20x2 49,4 0,2 4673 15 298,2 1280 RŠ.(5) 6251,4









(kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (Q) (Pa) (Pa) (m3/h) (Pa) (Pa) (Pa)
F 358,2 61,3 22x1 80 0,322 4904 35 1796,3 4381 - - 11081 11081
G 400 84,4 22x1 100 0,366 8440 19,7 1306,3 1700 TRV(7) 11446 11446
H 1064 20,4 35x1,5 60 0,383 1224 8,3 602,7 7400 kvs64,0 9000 VV(2,0) 18227 18227
REGULCE6PODSTOPNÍHO6ROZVODU6DO6STROJOVNY6-6ROZVOD6OD6R+S
C 529,1 38,2 28x1 55 0,305 2101 9,3 428,2 14407,9 700 VV(4,0) 17637 17637
1A 1093,1 12,8 35x1,5 60 0,383 768 4,5 326,7 1095 18732
2A 1598,6 40 42x1,5 50 0,397 2000 9,7 756,8 2757 21489
3A 2007,3 2,8 42x1,5 75 0,499 210 0,9 110,9 321 21810
4A 2366,7 13,6 42x1,5 90 0,554 1224 11,6 1762,3 5670 kvs610 8656 30466
B 563,9 11 28x1 65 0,336 715 6,7 374,4 15068,4 1479 VV(2,5) 17637 17637
A 505,5 32 28x1 55 0,305 1760 9,4 432,8 13356,6 3182 VV(2,0) 18732 18732
D 408,6 33,4 22x1 100 0,366 3340 8,8 583,5 12952,4 4613 VV(3,0) 21489 21489
E 359,4 12 22x1 80 0,322 960 9,2 472,2 6251,4 14126 VV(1,5) 21810 21810
R'+'S've'strojovne
Větev
Q M DN ∆PDIS tlak'před'čerpadlem ∆P čerpadlo
(W) (kg/h) Dxt (Pa) (Pa) (Pa)
F 4166 358,2 22x1 11081 12 11093 ALPHA26L625-40
4A 22020 2366,7 42x1,5 30466 1139 31605 MAGNA1625-40
G 6978 400 22x1 11446 44 11490 ALPHA2615-40




Q M l DN R w R*l Σξ' Z Pv Mix R.l+Z
+ΔpRV'
(W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (Q) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
K1 51733 4189 9 54x2 75 0,593 675 15,5 2698,0 3373
K2 55600 4979,9 3 64x2 82 0,48 246 20,8 2372,2 15300 4100 22018
K3 55600 4979,9 4 64x2 82 0,48 328 22 2509,1 15470 4100 22407
















Připojovací závit otopného tělesa VK Dvoutrubková soustava
Kvs *)
Objednací č.
   




Připojovací závit otopného tělesa VK Dvoutrubková soustava
Kvs *)
Objednací č.
   





Připojovací závit otopného tělesa VK Dvoutrubková soustava
Kvs *)
Objednací č.
   





Připojovací závit otopného tělesa VK Dvoutrubková soustava
Kvs *)
Objednací č.
   




*) Celkem pro přívodní i zpětné potrubí
 





pro měděné a přesné ocelové trubky.
Připojení – vnější závit G 3/4.
Spojení kov na kov. Poniklovaná mosaz.
U trubek se sílou stěny 0,8 – 1 mm je 
třeba použít opěrná pouzdra. Řiďte se 
pokyny výrobce trubek.
 










Pro měděné a přesné ocelové trubky se 
sílou stěny 1 mm.
Mosaz.
 
Ø trubky L [mm] Objednací č.













Obsah sady pro připojení těles KORALINE LK
Hodnoty Kv pro ventil Danfoss RA-N 15 UK 1/2”
Objednací kódy 
Otopné lavice KORALINE LK
Poznámka: Prvky připojovací sady jsou baleny 
jako komplet a nelze je dodat samostatně.
Stupeň přednastavení 1 2 3 4 5 6 7 N
Kv 0,16 0,20 0,25 0,36 0,47 0,59 0,74 0,81
Tento typ ventilu je použit u volitelného příslušenství dodávaného pro otopné lavice.
Ventil RA-N 15
•  termostatický ventil 
Danfoss RA-N 15 1/2“
•  ventilové těleso s možností 
přednastavení průtoku
•  průtok možno nastavit bez pomoci nástrojů
•  základní nastavení lze volit v 7 stupních
•  maximální pracovní přetlak 10 Bar
•  maximální pracovní teplota 120 °C
•  bezzávitové spojení s termostatickou hlavicí
Termostatická hlavice
•  termostatická paroplynová hlavice 
Danfoss RA 2980
•  nejrychlejší reakční čas
•  pojistka proti odcizení
•  omezovací/blokovací kolíky nastavení teploty
Prodlužovací kusy
•  slouží k dorovnání výšky mezi vstupem 
a výstupem šroubení výměníku
•  nerezové provedení 
•  připojovací závit G 1/2“ vnitřní
•  A rovný kus pro dvouřadé výměníky 
(výška otopné lavice 15 cm a více)
•  B zahnutý kus pro jednořadé výměníky
(výška otopné lavice 9 cm)
A
B
* P PLAN z jednoho listu plechu (jen pro 
 KORALINE LK Exclusive a LK InPool 


































Exclusive ocel bílá/nelakovaný výměník L K X ... .. .. - 10
InPool nerez do vlhka bílá/nelakovaný výměník* L K P ... .. .. - 10










Typ provedení  
K bez ventilátoru klasický  
P provedení PLAN*
Varianty            
X Exclusive             
P InPool                  
E Economic
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Pro( podlahové( vytápění( bude( sběrač( osazen( regulačním( šroubení( Heimeier( a( na(
rozdělovači(bude(umístěn(ruční(regulační(venIl. 
Kombinovaný rozdělovač se sběračem
Moduly, které vyjadřují délku jedné strany čtverce řezu RS
KOMBI obou komor dohromady (obr. 2), jsou stanoveny vzhledem
k přenášenému výkonu při 't = 20, respektive k průtočnému
množství. Vychází se z předpokladu, kdy hlavní přívod od zdroje
tepla a zpátečka k němu je na RS KOMBI napojena na jeho jed-
nom konci (obr. 3a,b). První z kraje by měla být zpátečka ke zdro-
jům tepla, tedy výstup ze spodní komory – sběrače. Pokud to
dispoziční řešení umožňuje, je vhodné hlavní přívod a zpátečku
napojit ve středu RS KOMBI (obr. 4a,b) a rovnoměrně rozdělit
odběry na obě strany. Tím se docílí zmenšení potřebného modulu
odpovídající až polovičnímu průtočnému množství, respektive
výkonu při 't = 20.
Rozdělovač je také možné vyrobit s izolační vrstvou mezi
komorami a průchozími hrdly. Toto řešení je efektivní pouze
u velkých systémů při Dt větším než 20. Tato vrstva má potom
především význam dilatační z důvodu rozdílné roztažnosti mater-
iálu jednotlivých komor při jejich rozdílné teplotě vody. Svůj výz-
nam může také plnit u chladících soustav, kdy se pracuje s malým
teplotním spádem a je důležitý každý stupeň. RS KOMBI s mezi-
izolací nelze navrhovat s pomocí návrhového programu na CD
ROMu.
ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU
• jednočarový výkres-náčrtek RS KOMBI, ze kterého budou
patrné rozteče, umístění a dimenze jednotlivých hrdel, včetně
rozlišení, zda-li se jedná o závitová nebo přírubová (zde také
určit PN), dále celková délka a případné umístění návarků pro
manometry, teploměry a vypouštěcí kohouty.
• celkový výkon zdroje tepla přenášený RS KOMBI při 't=20
nebo průtočné množství,
• optimálním způsobem je předání výkresu vytvořeného
s pomocí návrhového programu faxem nebo e-mailem,
• počet a typ podpěr.
RS jsou dodávány v základním nátěru s plastikovými krytkami
jednotlivých hrdel.
Obr.5: Doporučené minimální rozteče jednotlivých hrdel v závislosti na jejich dimenzích
Těla všech RS KOMBI standardně PN 0,6MPa, teplota 110° C. Maximální rychlost proudění vody v tělese je 1,0 m/s.
Qmax = [m3/hod] 6 10 15 23 42 65 95 130
do výkonu [kW] při 't=20 120 250 350 550 1000 1500 2100 3000
MODUL 80 100 120 150 200 250 300 350
Průtok. průřez komor Sp (m2) 0,0019 0,0028 0,0040 0,0070 0,0114 0,0176 0,0271 0,0380































ROZDÌLOVAÈE A PODLAHOVÉ VYTÁPÌNÍ8
Rozdìlovaèe a sbìraèe
TECHNICKÝ NÁKRES A ROZMÌRY  
!
SESTAVA ROZDÌLOVAÈ / SBÌRAÈ  
IVAR.CS 501 ND
! sestava rozdìlovaè / sbìraè osazená vstupními kulovými uzávìry 1" nebo 5/4", 
výstupy 3/4" EK, zátkami 1/2", ukonèením rozdìlovaèe/sbìraèe s automatickým
odvzdušòovacím ventilem, otoèným vypouštìcím ventilem a upevòovacími 
konzolami;
! urèeno pro pøímé napojování otopných tìles;
! materiál - niklovaná mosaz OT 58;
! maximální provozní tlak PN 10;
! maximální provozní teplota 120 °C
KÓD PROVEDENÍ ROZMĚR SKŘÍŇ
551750 2cestný 1" x EK P1 / N1
551751 3cestný 1" x EK P1 / N1
551752 4cestný 1" x EK P2 / N2
551753 5cestný 1" x EK P2 / N2
551754 6cestný 1" x EK P2 / N2
551755 7cestný 1" x EK P3 / N3
551756 8cestný 1" x EK P3 / N3
551757 9cestný 1" x EK P3 / N3
551758 10cestný 1" x EK P4 / N4
451362N 2cestný 5/4"x EK P1/N1
451363N 3cestný 5/4"x EK P1/N1
451364N 4cestný 5/4"x EK P2/N2
451365N 5cestný 5/4"x EK P2/N2
451366N 6cestný 5/4"x EK P2/N2
451367N 7cestný 5/4"x EK P3/N3
451368N 8cestný 5/4"x EK P3/N3
451369N 9cestný 5/4"x EK P3/N3




Rozmìry jsou pouze informativní:
stavební hloubka = 120 mm
n = poèet cest
1" 5/4"
A = 138 148
B = 95 103
POZOR:
Ve vypisu materiálu uvádìjte k obj. è. typ














































































Vyvažovací ventily bez možnosti měření průtoku.
obj. č. DN
rozměry [mm]
Kvs hmotnost [kg]L H
9500 015 15 G ½ 90 90 2,67 0,505
9500 020 20 G ¾ 102 90 4,10 0,565
9500 025 25 G 1 110 90 6,40 0,705
9500 032 32 G 1¼ 121 116 12,0 1,005
9500 040 40 G 1½ 142 116 19,5 1,355
9500 050 50 G 2 161 116 29,8 1,925
řada D 9505









9505 015 9505 015 15 G ½ 90 90 2,67 0,505
9505 020 9505 020 20 G ¾ 102 90 4,10 0,565
9505 025 9505 025 25 G 1 110 90 6,40 0,705
9505 032 9505 032 32 G 1¼ 121 116 12,0 1,005
9505 040 9505 040 40 G 1½ 142 116 19,5 1,355







Kv hodnoty pro různé polohy přednastavení
Přednastavení ventilu na požadovanou hodnotu proveďte 
následovně:
1. Uzavřete úplně ventil (poloha hlavice 0,0 otáčky).
2. Otevřete ventil na požadovanou hodnotu
3. Sejměte plastové víčko ve středu otočné hlavice a pomocí 
3 mm inbusového klíče utáhněte šroub ve směru hodino-
vých ručiček na doraz. Tímto způsobem se zaaretuje ma-
ximální zdvih ventilu v aktuálním přednastavení. V případě 
potřeby lze ventil jednoduše uzavřít a při zpětném otevření 
do max. polohy je automaticky přednastaven v původním 
nastavení.
4. Nyní je ventil přednastaven.
Poznámka:
Hlavici lze na bonnet osadit v různých polohách tak, aby 
byl vždy zabezpečen snadný přístup k odečtení polohy 
přednastavení. Chcete-li sejmout hlavici z bonnetu a nasadit 
v jiné poloze proveďte následující:
1. Uzavřete úplně ventil (poloha hlavice 0,0 otáčky).
2. Sejměte plastové víčko ve středu otočné hlavice a pomocí 
trubkového klíče zcela vyšroubujte pojistnou matici.
3. Sejměte hlavici
4. Nasaďte hlavici na bonnet v požadované poloze
 (při tom však neměňte přednastavení hlavice!)
5. Opět zajistěte pojistnou maticí.
6. Otevřete ventil na požadovanou hodnotu.
Počet otáček 
hlavice
D 9500, D 9505
DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
0,5 0,37 0,40 1,40 1,40 2,70 3,90
1,0 0,55 0,70 2,00 3,30 3,50 7,80
1,5 0,75 0,90 2,60 4,10 4,50 10,6
2,0 0,94 1,20 3,50 5,10 6,10 14,8
2,5 1,18 1,50 4,80 7,60 10,0 19,9
3,0 1,75 2,20 5,50 10,4 14,1 23,9
3,5 2,44 3,40 6,00 11,2 17,6 27,2
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POPIS
Kompaktní směšovací ventily řady VRG 130 jsou vyrobeny  
z mosazi typu DZR s ochranou proti vyluhování zinku  
s možností použití pro aplikace jak topení a chlazení tak 
rozvody pitné vody. Pro jednodušší a pohodlnější ovládání 
jsou ventily opatřeny protiskluzovými knoflíky  
s měkkým povrchem a nastavitelnými koncovými spínači  
s akčním rozsahem max 90°. Stupnice pod knoflíkem může 
být umístěna libovolně po dráze otáčení srdce klapky  
v závislosti k orientaci ventilu v aplikaci. Spolu se servopohony 
ARA600 vytváří ventily řady VRG130 neobyčejně přesný  
a eko-nomický celek díky unikátnímu mimořádně stabilnímu 
spojení ventil-servopohon. Ovladače ESBE mají vyspělejší 
řídicí funkce, proto je lze používat v širší oblasti aplikací. 
Ventily ESBE VRG130 jsou k dispozici ve velikostech 
DN 15 – 50 s vnitřním nebo vnějším závitem, s otočnou maticí 
v DN20 nebo s svěrnými kroužky pro potrubí s vnějším 
průměrem 22 a 28 mm. 
SERVIS A ÚDRŽBA
Útlý a kompaktní design těla umožňuje velmi dobrou 
přístupnost pro instalaci ventilu. 
PŘÍKLADY INSTALACÍ
Všechny příklady instalací mohou být zrcadlově obráceny. 
Stupnice ukazující pozici srdce může být libovolně otáčena 
v závislosti na poloze. Symboly (■●▲) označující jednotlivé 
výstupy minimalizují riziko nesprávné instalace.
VENTILY VRG 130 JSOU NAVRŽENY PRO
VHODNÉ KOMPATIBILNÍ SERVOPOHONY




Kompaktní, otočné trojcestné směšovací ventily řady VRG130 
se dodávají v provedení DN 15–50 a jsou vyrobeny z mosazi 
DZR, PN 10. K dispozici jsou čtyři typy přípojek: s vnitřním 
závitem, vnějším závitem, svěrnými kroužky a otočnou maticí. 
Patentovaná a registrovaná konstrukce.  
TECHNICKÁ DATA 
Tlaková třída: ____________________________________ PN 10
Teploty média: ________________________ max. trvalá +110ºC 
__________________________________ max. dočasná +130ºC 
____________________________________________ min. -10ºC
Ovládací síla (při nominálním tlaku) DN15-32: ________ < 3 Nm 
 DN40-50: ________ < 5 Nm
Netěsnost v % *: _____________________ Směšování < 0.05% 
___________________________________ Rozdělování < 0.02%
Pracovní tlak: _____________________________1 MPa (10 bar)
Max. rozdíl tlakové ztráty: ________ Směšování, 100 kPa (1 bar) 
_____________________________Rozdělování, 200 kPa (2 bar)
Uzavírací tlak: ___________________________ 200 kPa (2 bar)
Regulační rozsah Kv/Kvmin, A-AB: _____________________ 100
Připojení: ________________________Vnitřní závit, EN 10226-1
_________________________________ Vnější závit, ISO 228/1
______________________________ Svěrné kroužky, EN 1254-2
* při rozdílovém tlaku 100 kPa (1 bar)
Materiál
Tělo ventilu a šoupátko: _____________ Mosaz DZR, CW 602N
Osa a průchodka: __________________________ Kompozit PPS
O-kroužky: ______________________________________ EPDM





Vnitřní závit Vnější závit Svěrné kroužky




























40 60 800 10 30 50 70 9020
ESBE 2012/13 VENTILY A SERVOPOHONY
© Copyright. Právo změny vyhrazeno..38 
POPIS
Kompaktní směšovací ventily řady VRG 230 jsou vyrobeny  
z mosazi typu DZR s ochranou proti vyluhování zinku  
s možností použití pro aplikace kde není požadována 
regulační charakteristika. Pro jednodušší a pohodlnější 
ovládání jsou ventily opatřeny protiskluzovým knoflíkem  
s měkkým povrchem a nastavitelnými koncovými spínači  
s úhlem otáčení max 90°. Stupnice pod knoflíkem může být 
umístěna libovolně po dráze otáčení srdce klapky v závislosti 
k orientaci ventilu v aplikaci. Ventily VRG230 společně  
s pohony ESBE řady ARA600 nebo ovladači ESBE řad CRA110 
a CRB100 nabízejí také možnost snadné automatizace díky 
jedinečnému rozhraní mezi ventilem a pohonem. 
Ventily ESBE VRG230 jsou k dispozici ve velikostech DN 15 – 50 
s vnitřním nebo vnějším závitem, s otočnou maticí v DN20 
nebo svěrnými kroužky pro potrubí s vnějším průměrem 22  
a 28 mm. 
SERVIS A ÚDRŽBA
Útlý a kompaktní design těla umožňuje velmi dobrou 
přístupnost pro instalaci ventilu. 
PŘÍKLADY INSTALACÍ
Všechny příklady instalací mohou být zrcadlově obráceny. 
Stupnice ukazující pozici srdce může být libovolně otáčena  
v závislosti na poloze. Symboly (■●▲) označující jednotlivé 
výstupy minimalizují riziko nesprávné instalace.
VENTILY VRG230 JSOU NAVRŽENY PRO
VHODNÉ KOMPATIBILNÍ SERVOPOHONY




Kompaktní, otočné přepínací trojcestné ventily řady VRG230 se 
dodávají v provedení DN 20–50 a jsou vyrobeny z mosazi DZR, 
PN 10. K dispozici jsou čtyři typy přípojek: s vnitřním závitem, 
vnějším závitem, svěrnými kroužky a otočnou maticí. Patentovaná 
a registrovaná konstrukce.
TECHNICKÁ DATA 
Tlaková třída: ____________________________________ PN 10
Teploty média: ________________________ max. trvalá +110ºC 
__________________________________ max. dočasná +130ºC 
____________________________________________ min. -10ºC
Ovládací síla (při nominálním tlaku) DN20-32: ________ < 3 Nm 
 DN40-50: ________ < 5 Nm
Netěsnost v % *: ________________________________< 0.5%
Pracovní tlak: _____________________________1 MPa (10 bar)
Max. rozdíl tlakové ztráty: ________Rozdělování, 200 kPa (2 bar)  
_____________________________ Směšování, 100 kPa (1 bar)
Uzavírací tlak: ___________________________ 200 kPa (2 bar)
Regulační rozsah Kv/Kvmin, A-AB: _____________________ 100
Připojení: ________________________Vnitřní závit, EN 10226-1
_________________________________ Vnější závit, ISO 228/1
______________________________ Svěrné kroužky, EN 1254-2
* při rozdílovém tlaku 100 kPa (1 bar)
Materiál
Tělo ventilu a šoupátko: _____________ Mosaz DZR, CW 602N
Osa a průchodka: __________________________ Kompozit PPS
O-kroužky: ______________________________________ EPDM
























































ALPHA2 L 25-40 180, 50Hz
Q = 0.435 m /h
H = 1.62 m
 erpanä kapalina = Topnä voda
Teplota kapaliny = 60 »C
Hustota = 983.2 kg/m 























Skute nä vypo †tanä hodnota pr toku: 0.435 m /h
V slednä dopravn† v  ka  erpadla: 1.62 m
Max. dopravn† v  ka: 40 dm
Teplotn† t †da TF: 110





Ob  nô kolo: Compozit, PP
Instalace:
Rozsah okoln† teploty: 0 .. 40 »C
Max. provozn† tlak: 10 bar
Potrubn† p †pojka: G 1 1/2
PN pro potrubn† p †pojku: PN 10




 erpanä kapalina: Topnä voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 »C
Teplota kapaliny: 60 »C
Hustota: 983.2 kg/m 
Kinematickä viskozita: 1 mm /s
Elektrické údaje:
P †kon - P1: 5 .. 22 W
Max. spot eba el. proudu: 0.05 .. 0.19 A
Frekvence el. s†t : 50 Hz
Jmenovitô nap t†: 1 x 230 V
Kryt† (IEC 34-5): IP42






Energet. ¨ innost (EEI): 0.23
 istä hmotnost: 2.1 kg








































Q = 2.43 m /h
H = 3.33 m
 erpanä kapalina = Topnä voda
Teplota kapaliny = 40 »C
Hustota = 992.2 kg/m 

































Skute nä vypo †tanä hodnota pr toku: 2.43 m /h
V slednä dopravn† v  ka  erpadla: 3.33 m
Max. dopravn† v  ka: 40 dm
Teplotn† t †da TF: 110






Ob  nô kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okoln† teploty: 0 .. 40 »C
Max. provozn† tlak: 10 bar
Potrubn† p †pojka: G 1 1/2"
PN pro potrubn† p †pojku: PN10
Vzdälenost mazi sac†m a v tla n m hrdlem: 180 mm
Kapalina:
 erpanä kapalina: Topnä voda
Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 110 »C
Teplota kapaliny: 40 »C
Hustota: 992.2 kg/m 
Kinematickä viskozita: 1 mm /s
Elektrické údaje:
P †kon - P1: 9 .. 56 W
Max. spot eba el. proudu: 0.09 .. 0.45 A
Frekvence el. s†t : 50 Hz
Jmenovitô nap t†: 1 x 230 V
Kryt† (IEC 34-5): X4D
T †da izolace (IEC 85): F
Jiné:
 t†tek: Grundfos Blueflux
Energet. ¨ innost (EEI): 0.22
 istä hmotnost: 4.38 kg
Hrubä hmotnost: 4.78 kg




































ALPHA2 15-40 130, 50Hz
Q = 0.4 m /h
H = 1.1 m
 erpanä kapalina = Voda
Teplota kapaliny = 60 »C
Hustota = 983.2 kg/m 

























Skute nä vypo †tanä hodnota pr toku: 0.4 m /h
V slednä dopravn† v  ka  erpadla: 1.1 m
Max. dopravn† v  ka: 40 dm
Teplotn† t †da TF: 110





Ob  nô kolo: PES 30%GF
Instalace:
Rozsah okoln† teploty: 0 .. 40 »C
Max. provozn† tlak: 10 bar
Potrubn† p †pojka: G 1
PN pro potrubn† p †pojku: PN 10
Vzdälenost mazi sac†m a v tla n m hrdlem: 130 mm
Kapalina:
 erpanä kapalina: Voda
Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 110 »C
Teplota kapaliny: 60 »C
Hustota: 983.2 kg/m 
Kinematickä viskozita: 1 mm /s
Elektrické údaje:
P †kon - P1: 3 .. 18 W
Max. spot eba el. proudu: 0.04 .. 0.18 A
Frekvence el. s†t : 50 Hz
Jmenovitô nap t†: 1 x 230 V
Kryt† (IEC 34-5): X4D









Energet. ¨ innost (EEI): 0.15
 istä hmotnost: 1.76 kg
Hrubä hmotnost: 1.89 kg



































ALPHA2 L 25-40 180, 50Hz
Q = 1.24 m /h
H = 2.37 m
 erpanä kapalina = Topnä voda
Teplota kapaliny = 50 »C
Hustota = 988 kg/m 























Skute nä vypo †tanä hodnota pr toku: 1.24 m /h
V slednä dopravn† v  ka  erpadla: 2.37 m
Max. dopravn† v  ka: 40 dm
Teplotn† t †da TF: 110





Ob  nô kolo: Compozit, PP
Instalace:
Rozsah okoln† teploty: 0 .. 40 »C
Max. provozn† tlak: 10 bar
Potrubn† p †pojka: G 1 1/2
PN pro potrubn† p †pojku: PN 10




 erpanä kapalina: Topnä voda
Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 »C
Teplota kapaliny: 50 »C
Hustota: 988 kg/m 
Kinematickä viskozita: 1 mm /s
Elektrické údaje:
P †kon - P1: 5 .. 22 W
Max. spot eba el. proudu: 0.05 .. 0.19 A
Frekvence el. s†t : 50 Hz
Jmenovitô nap t†: 1 x 230 V
Kryt† (IEC 34-5): IP42






Energet. ¨ innost (EEI): 0.23
 istä hmotnost: 2.1 kg























V2P =  80 ⋅0,002+9,03⋅0,02 = 0,341m3
Q2t =  1,163⋅  V2P ⋅(θ2 –θ1) = 1,163⋅0,341⋅(55 −10) = 17,85 kWh
Q2z =  Q2z ⋅ z = 17,85 ⋅0,5 = 8,93 kWh
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Vz =  Δ
Qmax
1,163⋅(θ2 –θ1)
= 11,91,163⋅(55 –10) = 0,22 m
3
Q1n =  (Q1 / t) =  33,1 /  12 = 2,76 kW
Δt =  (T1 − t2 )− (T2 − t1)
ln (T1 − t2 )(T2 − t1)
= (55 − 50)− (45 −10)
ln (55 − 50)(45 −10)
= 15,42 K
A = (Q1n ⋅103)/ (U ⋅∆ t) = 2760/(420 ⋅15,42) = 0,43 m2






Home Sortiment Nepřímotopné ohřívače Stacionární 1MPa pro tepelná čerpadla
STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY 1MPA PRO TEPELNÁ ČERPADLA
Ohřívače vody, bojlery



























Inteligentní ohřívač vody s
elektronickým termostatem
E1 s možností připojení na
HDO, s využitím nízkého
tarifu. Funkce SMART
přizpůsobí provoz ohřívače







Bojler OKC 300 NTR/HP
Charakteristika Řez ohřívačem Technické parametry Dokumentace
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Home Sortiment Nepřímotopné ohřívače Stacionární 1MPa pro tepelná čerpadla
STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČE VODY 1MPA PRO TEPELNÁ ČERPADLA
Ohřívače vody, bojlery



























Inteligentní ohřívač vody s
elektronickým termostatem
E1 s možností připojení na
HDO, s využitím nízkého
tarifu. Funkce SMART
přizpůsobí provoz ohřívače







Stacionární 1 MPa bojlery – s boční přírubou
Bojler OKC 250 NTR/HP, Bojler OKC 300 NTR/HP, Bojler OKC 400 NTR/HP, Bojler OKC 500 NTR/HP, OKC 750
NTR/HP, OKC 1000 NTR/HP
Technické parametry ohřívačů vody














Objem [l] 245 295 356 440 727 945
Hmotnost [kg] 119 138 172 203 263 335
Výška ohřívače [mm] 1 541 1 580 1 591 1 921 2050 2083
Průměr ohřívače [mm] 584 670 700 700 990 1090
Maximální provozní tlak
ná oby [MPa]
1 1 1 1 1 1
Maximální provozní tlak
výměníku [MPa]
1 1 1 1 1 1
Maximální teplota topné
vody [°C]
110 110 110 110 110 110
Maximální teplota TUV .
[°C]
90 90 90 90 90 90
Výhřevná plocha výměníku
[m ]
2,5 3,2 5 6,2 7,0 9,0
Objem výměníku [l] 16 24 35 43 49 64
Výkon výměníku při
tep.spádu 55/50°C [kW]
 12 19 23   
TUV – teplá užitková voda.
*) Teplá užitková voda 45 °C
 
 
Charakteristika Řez ohřívačem Technické parametry Dokumentace
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Měrný( výkon( vrtu( je( pouze( odhad.( Nejsou( známy( skladby( podloží.( Nutný( geologický(
průzkum.(
Navrhuji(7(vrtů(po(hloubkách(105(m.  
QPRIP = 0,7.QVYT + 0,7.QVZT +QTV
QPRIP = 0,7 ⋅21,6 + 0,7 ⋅25,5 + 2,76 = 35,73 kW
QPRIP =QVYT +QVZT
QPRIP = 21,6 + 25,5 = 47,1kW
P = QTCOP =
55,6
3,1 = 17,94 kW
QCH =QT − P = 55,6 −17,94 = 37,66 kW
H = QCHqvrtu






   * 1  Hodnoty výkonu při 0/35 °C a 0/50 °C podle normy EN 255. Do výpočtu není zahrnut   
 přídavný elektrokotel. 
 ** Tavná pojistka typ gL-gG nebo malý samovypínač typ D.
 Doporučená velikost pojistky je založena na extrémním zatížení při vysokém odpařování  
 a kondenzaci, přičemž pracuje kompresor s maximálním provozním proudem. Dříve než  
 nastane vypnutí, může být pomalá pojistka po dobu několika minut zatížena nad svůj jme- 
 novitý proud. Vždy podle napětí sítě a velikosti dotopu postačuje k vyřešení problému  
 menší než doporučená velikost pojistky.
*** Maximální tlak systému teplého okruhu je určen většinou maximálním provozním tlakem  
 bojleru pro TUV. Zpravidla se pohybuje v rozmezí mezi 1,5 a 3,0 bar.
Výstupní/vstupní výkon při 0/35 °C kW 14,4/3,1 16,7/3,7 21/5,1 25,5/6,3 32,9/7,9 41,5/10,4 54,8/13,5 67,8/16,7
Výstupní/vstupní výkon při 0/50 °C kW 13,9/4,2 16,2/4,9 20/7,1 24,8/8,7 33,3/10,7 40,9/14,3 55,6/17,7 69,8/22,3
Nominální průtok v teplém okruhu l/s 0,50 0,57 0,59 0,74 0,99 1,22 1,40 1,73
Nominální průtok ve studeném okruhu l/s 0,78 0,90 1,15 1,44 2,02 2,38 3,16 3,95
Přípust. externí pokles tlaku v teplém okruhu kPa 54 51 43 38 43 38 30 30
Přípust. externí pokles tlaku ve stud. okruhu kPa 74 71 72 70 65 60 70 90
Max. tlak v teplém okruhu bar 4,0 ***
Max. tlak ve studeném okruhu bar 4,0
Provoz. tepl. stud. okruhu °C -5 až +20
Elektrické připojení  400 V 3 N~ 50 Hz
Třístupňový elektrický kotel, model E kW 15,75 15,75 18 27 - - - -
  5,6 / 9,0 / 15,75 5,6 / 9,0 / 15,75 6,7 / 11,3 / 18,0 9,0 / 18,0 / 27,0
Velikost pojistky model D ** A - - 20 25 32 35 40 50
Velikost pojistky model E 
vždy podle připojovacího výkonu elektrokotle **         
9,0 kW A 32 32 - - - - - -
15,75 kW A 40 40 - - - - - -
11,3 kW A - - 35 - - - - -
18,0 kW A - - 50 50 - - - -
27,0 kW A - - - 63 - - - -
Doporuč. inst. tepelná ochrana mot.  A 10,0 11,5 13,7 16,4 21,0 26,5 35 42
Kompresor  Scroll
Náběhový proud (LRA)  A 67 70 98 120 145 175 152 164
Max. výstup. tepl. teplého okruhu °C 65 55
Množství chladiva R407C  kg 2,2 2,3 3,7 4,2 4,5 8,5 9,2 9,8
Připojení tep. okruhu mm Cu 28 Cu 35 Cu 35 Cu 42  
Připojení stud. okruhu mm Cu 35 Cu 42 Cu 42 Cu 54 
Rozměry (Š x H x V)  mm 600 x 600 x 1520 700 x 750 x 1520 700 x 750 x 1520 950 x 750 x 1520
Hmotnost kg 190 195 210 210 305 350 490 510 
Model Greenline D20-E20    D25-E25        D33            D40 D55 D70
Výkon nastavený v menu P5.2
V tabulce jsou uvedeny hodnoty výkonu, které odpovídají příslušnému nastavení v menu 
P5.2. Pokud nastavíte např. 2/3, výkonu se dosahuje ve dvou krocích. V prvním kroku 5,6 a ve 
druhém kroku 9,0 kW.
Model Max. výkon při nastavení 1/3 Max. výkon při nastavení 2/3 Max. výkon při nastavení 3/3
HT Plus E14 a E17 5,6 kW  9,0 kW 15,75 kW
E20 6,7 kW 11,3 kW   18,0 kW



































V = (Q ⋅ t) / (c ⋅ Δt) = (55,6 ⋅0,33) / (1,163⋅11) =1,434m3⇒ 1430 l
Ve = 1,3⋅Vo ⋅n = 1,3⋅2,015 ⋅0,023= 0,06 m3
Pddov ≥1,1.h.ρ.g ⋅10−3 + pz
Pddov ≥1,1⋅2,2 ⋅1000 ⋅9,81⋅10−3 + 30
60 ≥ 53,7 kPa
Phdov ≤ pk − hmr .ρ.g ⋅10−3

































= 0,06 ⋅(250 +100)250 − 60 = 0,110 m
3 ⇒150l
dp = 10 + 0,6 ⋅Qp0,5 = 10 + 0,6 ⋅55,60,5 = 14,5mm⇒navrzeno potrubí 18x1


















9¿ģND(mm) 3UıPÝU(mm) 9£KD 
(kg)s izolací bez izolace s izolací bez izolace
TPSM 300 $NXPXODÏQ¯Q£GUŀOLWUı 1400 1350 750 550 58
TPSM 500 $NXPXODÏQ¯Q£GUŀOLWUı 1680 1630 850 650 78
TPSM 600 $NXPXODÏQ¯Q£GUŀOLWUı 1700 1650 900 700 84
TPSM 825 $NXPXODÏQ¯Q£GUŀOLWUı 1740 1690 990 790 97
TPSM 1000 $NXPXODÏQ¯Q£GUŀOLWUı 2 090 2040 990 790 111
TPSM 1250 $NXPXODÏQ¯Q£GUŀOLWUı 2 060 2010 1150 950 158
TPSM 1500 $NXPXODÏQ¯Q£GUŀOLWUı 2 200 2150 1200 1000 168







Membránový pojistný ventil je normálně uzavřen. Pokud tlak 
v kotli překročí nastavenou hodnotu tlaku pojistného ventilu, 
pak síla na sedlo ventilu překročí sílu pružiny a ventil otevře. 
Nastavení tlaku je zabezpečeno pojistným víčkem. Není povo-
leno manipulovat s nastaveným tlakem, změny jsou možné jen 
zničením pojistného víčka. 
 
Dostupné varianty 
SM 120 - . . . A = Nastavený tlak 2,5 bar, pro uzavřené otopné 
systémy 
systems 
SM 120 - . . . B = Nastavený tlak 3,0 bar, pro uzavřené otopné 
systémy 
 
SM 120 - 1/2 C = Nastavený tlak 6,0 bar, pro uzavřené otopné 
systémy 
 

















vstup výstup H h I Do kg kW kcal/h aV mm 
Objednací číslo 
Pro uzavřené otopné soustavy, nastavený tlak 2,5 bar 
½“ ¾“ 93 28 36 15 0,3 50 45 000 0,289 16 SM 120 – 1/2 A 
¾“ 1“ 99 34 42 16 0,4 100 90 000 0,449 16 SM 120 – 3/4 A 
1“ 1 ¼“ 137 41 51 22 0,9 200 175 000 0,558 24 SM 120 – 1 A 
1 ¼“ 1 ½“ 144 47 57 27 1,1 350 300 000 0,583 27 SM 120 – 11/4 A 
Pro uzavřené otopné soustavy, nastavený tlak 3,0 bar 
½“ ¾“ 93 28 36 15 0,3 50 45 000 0,289 16 SM 120 – 1/2 B 
¾“ 1“ 99 34 42 16 0,4 100 90 000 0,449 16 SM 120 – 3/4 B 
1“ 1 ¼“ 137 41 51 22 0,9 200 175 000 0,558 24 SM 120 – 1 B 
1 ¼“ 1 ½“ 144 47 57 27 1,1 350 300 000 0,583 27 SM 120 – 11/4 B 
Pro uzavřené solární soustavy, nastavený tlak 6,0 bar 
½“ ¾“ 93 28 36 15 0,3 100 90 000 0,289 16 SM 120 – 1/2 C 
Zákaznické provedení, nastavený tlak může být v rozsahu 2,5 až 6,0 bar (nutno specifikovat v objednávce) 





















V Parku 2326/18 
148 00 Praha 4, Česká Republika 
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Pojišťovací ventil SM 152 je vhodný pro uzavřené ohřívače
vody v souladu s DIN 4753, část 1a EN 1717
V shodě se zákonnými požadavky je pojišťovací ventil
nastaven na požadovaný tlak již od výrobce a nelze jej
měnit.Pojišťovací ventil má na své vrchní části bezpečnostní
víčko,  které brání nepovolaným zásahům do nastavení
pojišťovacího ventilu. Na tomto víčku je také informace
o nastaveném tlaku pojišťovacího ventilu.
Jedinečný Honeywel - " in servis" umožňuje snadnou údržbu
a opravu bez nutnosti vyjmutí z potrubí.
Hlavní rysy
• ověřený na TRD 721
• lehké odvzdušnění
• jednoduchý servis bez vyjmutí z potrubí
• standartní připojení na výtlaku
Rozsah použití
Pro uzavřené ohřívače vody ve shodě dle DIN 4753 část
1a EN1717.Testováno na TRD 721 pro tlakový rozsah
1,0 - 10,0 bar.
Technické parametry
Medium: voda
Instalační poloha: vodorovná s přívodem 
a s bezpečnostním kloboučkem
směřujícím nahoru.
Tlakový rozsah: nastavený z výroby na 6,0; 8,0;
10,0 bar
speciální nastavení na přání
zákazníka v rozsahu 
1,0 bar až 10,0 bar
Provozní teplota: max. 95°C
Velikost připojení: 1" - 11/4"
Velikost připojení je definována
velikostí přívodního připojení.
Pojistný membránový ventil pro uzavřené ohřívače vody.
Konstrukce 
Bezpečnostní armatura SM 152 se skládá z:
• rohové tělo
• spolehlivý ventil s výměnou vložkou se skládá z:
zapuštěný šroub se šestihrannou hlavou
pružina s krytem







• šroubovicová část z vysoce kvalitního syntetického
materiálu ( pro tlak 6,0 bar) nebo mosazná (pro tlak
nad 6,0 bar)
• kryt pružiny z vysoce kvalitního syntetického 
materiálu
• ochranná čepička z vysoce kvalitního syntetického
materiálu
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kde:( n50( intenzita(výměny(vzduchu(při( tlakovém(rozdílu(50(Pa(mezi( interiérem(a(
( ( exteriérem([1/h]((
( e( součinitel(charakterizující(zaGžení(budovy(větrem([–](!
HTR = Hd + Hg + Hu [W /K ]
Hv =Vv ⋅ρ ⋅c [W /K ]
Vv  = (n ⋅Va+Vx ) ⋅(1− fvent )+ [(1− ηH ,hr ) ⋅Vf +Vx ] ⋅ fvent [m 3 / s]





















Pro( neprůsvitné( konstrukce( se( solární( zisky( mohou( zanedbat.( JsouNli( solární( zisky(








QL =  HTR +  HV( ) ⋅ θi −  θe( ) [W ]
QTR = HTR θe −θi( ) 241000 [kWh]
QVE = HV θe −θi( )
hpr
1000 [kWh]
QSol = Ii, j ⋅Ai ⋅gi∑ [kWh / den]
Qint = qapp ⋅Sp ⋅
hpr



























qapp = qoc + qos [kW /m2 ]
γ = QSol +QintQTR +QVE
[−]





a = 0,8 + τ15 −[ ]
ηH =
1−  γ a


























QH ,d = (QVE +QTR )−η ⋅ (Qsol +Qint ) kWh / den[ ]
QH ,m =  QH ,d . dm kWh /mesíc[ ]
QTUV ,m =  Q1n . dm kWh /mesíc[ ]
QH,r = QTUV∑ + QH ,m∑ kWh / rok[ ]
Qc= QH,r /COP kWh / rok[ ]
Výpočtová!teplota!pro!oblast
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
počet%dni 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 31 31
venkonvní%






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⋅ ln dd − 2 ⋅ st
+ 12 ⋅λiz
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TECHNICKÉ IZOLACE    TECHNICKÝ LIST 
 
PIPO, PIPO ALS 
POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO 
 
• POPIS VÝROBKU 
Potrubní izolační pouzdro PIPO a potrubní izolační pouzdro s polepem PIPO ALS jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny 
(minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Mají tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více 
segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji.  
Výrobek PIPO ALS je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je 
na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné 
spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od 
tloušťky izolace 50 mm včetně. 
V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) 
hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. 
 
• ZÁVISLOST SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA TEPLOTĚ 
λm = 5.10-7 . tm2 + 8,7 . 10-5 . tm + 0,0329 (W.m-1.K-1)                     Platnost zjištěna na válcové sondě podle metody EN ISO 8497. 
 
• OBLAST POUŽITÍ 
Pro tepelné izolace potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15˚C do + 250˚C. 
 
• VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL 
Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a 
odolnost proti vlhkosti – pouzdro je v celém objemu hydrofobizované. Paropropustnost. Rozměrová stálost.  
 
• BALENÍ 
Pouzdra jsou balena do kartonových krabic nebo volně (počty kusů – viz. tabulka). Balení s počtem nad 25 kusů pouzder je 
možné dodat i v polovičním množství. 
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém 
tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   
 
ROZMĚRY, VÝROBNÍ SORTIMENT A BALENÍ  
Tloušťka  izolační vrstvy (mm) Vnitřní průměr pouzdra 
= vnější průměr potrubí        (mm) 25 30 40 50 60 80 100 
21 48 42 24 19 12 6 5 
27 47 35 20 16 12 6 4 
34 35 30 20 12 11 6 4 
42 30 24 17 12 9 6 4 
49 24 20 14 12 9 6 4 
57 20 19 12 11 8 5 3 
60 20 19 12 9 7 5 3 
70 16 14 12 9 6 5 3 
76 15 12 10 8 6 4 3 
89 12 11 8 6 6 4 3 
102 11 9 7 7 6 4 3 
108 9 8 6 6 5 4 3 
114 9 8 6 6 5 3 2 
133 10 9 7 6 4 3 2 
140 9 8 6 5 4 3 2 
159 8 8 6 5 4 2 2 
168 7 7 5 4 3 2 2 
194 7 5 4 4 3 2 2 
219 
počet pouzder 
 v kartonové 
krabici       (ks) 
6 5 4 3 3 2 1 
Délka pouzdra                      (mm) 1000 
 













Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou 
strukturou. 
MIRELON PRO jsou trubice určené k izolaci rozvodů teplé i studené vody, k izolaci 
vedení ústředního vytápění, k izolaci sanitárních rozvodů. 
MIRELON PRO je díky vynikající tepelně izolační vlastnosti, ohebnosti a snadné 
zpracovatelnosti ideálním tepelně izolačním materiálem rozvodů pro novostavby, adaptace 
a rekonstrukce.  
Technická data: 
− nelaminované provedení 
− s podélným nářezem 
− délka: 2 m 
− tloušťka stěny: 6, 9, 13, 20, 25 mm 




MIRELON PRO – Fyzikální vlastnosti 
     parametr         značka     jednotka        hodnota           zkušební metoda, protokol 
tepelná odolnost - °C -65 - +90  
součinitel tepelné 


















ČSN 64 6223 
objemová 
hmotnost 
- kg/m3 25 - 35 ČSN EN ISO 845 
nasákavost - kg/m2 max. 0,05 ČSN EN 13 472 
rozměrová stálost  % ≤2  































! Místo:! ! ! ! ! ! ! Pasohlávky!
! Nadmořská!výška:! ! ! ! ! 219,39!m!n.m.!
! Venkovní!výpočtová!teplota:! ! ! ! c15!°C!dle!ČSN!73!05040–3!








Jako! zdroj! tepla! pro! vytápění! a! ohřev! teplé! vody! je! navrženo! tepelné! čerpadlo!
GREENLINE!D55!země/voda!se!zemními!vrty!o!výkonu!55!kW.!Předběžný!návrh!počítá!
se! 7! vrty! o! hloubce! 105!m.! Příprava! teplé! vody! je! řešena! zásobníkovým! ohřevem! o!












Všechny!větve! jsou! zapojeny!do! rozdělovače!a! sběrače,! který! je!následně! zapojen!do!
akumulační!nádoby,!aby!nedocházelo!k!častému!zapínání!zdroje!tepla.!Příprava!topné!
vody!pro! vzduchotechnickou! jednotku! je! plánovaná!na! teplotní! spád! 50/35! °C! stejně!
jako! vzduchotechnická! clona.! Teplota! přívodní! vody! pro! vzduchotechnickou! jednotku!
bude!regulována!směšováním!pomocí!trojcestného!venhlu.!Podlahové!vytápění!v!místc
nosh!101!Galerie! je!uvažováno!s! teplotním!spádem!38/30! °C.!Teplota!vody!pro! tento!
zdroj! tepla! bude! regulována! trojcestným! venhlem.! Místnosh! kanceláří! a! WC! bude!
vytápěno!deskovými!tělesy!a!lamelovými!konvektory!s!teplotním!spádem!50/40!°C.!!
Příprava! teplé! vody! je! řešena! zásobníkovým! ohřevem! o! velikosh! 500! l.! Zásobník! je!
opatřen!elektrickou!topnou!tyčí!na!dotápění!a!pokry,!případných!výpadků.!!
1.5.2. Otopné)plochy!
V! místnosh! 101! Galerie! a! 103! Chodba! je! navrženo! podlahové! vytápění.! Potrubí!
otopného!hadu!je!navrženo!ze!zesíťovaného!polyethylenu!PE–Xa!RAUTHERM!S.!Otopný!
had!bude!uchycen!systémem!Tacker.!Potrubí!bude!dále!zalito!do!betonové!mazaniny!o!
tloušťce! 65! mm.! Otopné! hady! jsou! zapojeny! do! R! +! S! dle! výkresové! dokumentace.!
Jednotlivé! rozdělovače! jsou! pospojovány! vedením! zavěšeným! pod! stropem! a! jsou!
vyregulovány! vyvažovacími! venhly.! Dilatační! spáry! budou! dodrženy! dle! výkresové!
dokumentace!o!minimální!tloušťce!10!mm.!Všechny!konstrukce!procházející!podlahou!
budou!obaleny!!dilatačním!pásem.!!
Místnos,! kanceláří! a!WC! budou! vytápěny! otopnými! tělesy! Radik! VK! s! integrovaným!









Rozvody!budou! vedeny! v! podlaze.!V!místnosh!101!Galerie! bude!potrubí! vedeno!pod!














Vypouštění! se! provede! vypouštěcími! kohouty! ve! spodní! čásh! soustavy! a! přes! zátku!
deskového!tělesa.!






bude! opatřen! termostatem! napojeným! na! řídící! jednotku.! Řídící! jednotka! bude! nasc
tavena! na! primární! přípravu! teplé! vody.! Při! plné! akumulaci! zásobníku! se! přepne! inc
stalovaný!trojcestný!venhl!na!stranu!otopného!okruhu.!Příprava!vody!bude!přednostně!
připravována!při!nečinnosh!vzduchotechniky.!




Ekvitermní! regulace! větve! 4A! podlahového! vytápění! bude! zajištěna! směšováním! poc
mocí!trojcestného!venhlu!s!elektropohonem!napojeným!na!řídící! jednotku!ekvitermní!












V! kotelně! bude! umístěna! podlahová! vpusť! se! zápachovou! uzavírkou.! Dále! je! nutné!
připojení! zásobníku! teplé! vody! na! rozvod! studené,! teplé! a! cirkulační! vody.! V! kotelně!
bude!přiveden!také!rozvod!studené!vody!pro!doplňování!do!otopného!systému.!!
1.6.4. Požadavky)na)měření)a)regulace)





Instalaci! a! uvedení! zařízení! do! provozu!musí! provést! osoba! s! odpovídající! kvaliﬁkací,!







Soustava! se!naplní! vodou!o! s! !nejvyšším!dovoleným!přetlak!2,5!barů,! řádně!se!odvzc
dušní! a! celé! zařízení,! včetně! spojů,! otopných! těles! a! armatur,! se! prohlédne.!Nesmějí!
projevit! viditelné! netěsnosh.! Soustava! zůstane! napuštěna! nejméně! 6! hodin,! pak! se!





ační! a! topné! zkoušky! dle! CÉSN! 06! 0310.! Dilatační! zkouška! se! provede! dvojnásobným!
ohřáÑ́m!soustavy!na!nejvyšší!pracovní!teplotu!a!jejím!ochlazením.!Při!zkoušce!nesmí!být!
zjištěny!netěsnosh!ani!jiné!závady.!Součás,!topné!zkoušky!bude!i!dvojnásobný!proplach!
soustavy! ohřátou! topnou! vodu.! Topná! zkouška! systému! ústředního! vytápění! bude!
provedena!v!rozsahu!24!hodin.!Součás,!topné!zkoušky!je!i!seřízení!soustavy!a!ověření!


















Bezpečnost! při! realizací! díla! zajišťuje! zhotovitel! dle! zákona! 262/2006! zákoníku! práce,!
vyhlášky! č.! 601/2006! Sb.! o! bezpečnosh! práce! a! technických! zařízení! při! stavebních!




Zařízení!může! obsluhovat! pouze! proškolená! osoba.! Při! obsluze! zařízení! je! nutno! doc









Zdrojem! tepla! je! tepelné! čerpadlo! země/voda! IVT! D55! se! zemními! vrty.! Předběžně!
navrhuji!7!vrtu!do!hloubky!105!m.!V!objektu!je!navržena!primární!příprava!teplé!vody!
zásobníkovým! ohřevem.! Přepnu,! zdroje! tepla! na! ohřev! teplé! vody! je! zajišteno!
trojcestným! venhlem.! Dále! navrhuji! nepřímotopný! 500! l! zásobník! OKCE! 500!NTR/HP!
Dražice! s! rozšířenou! teplosměnnou! plochou,! určený! ke! kombinaci! s! tepelným!
čerpadlem.! Aby! nedocházelo! k! častému! zapínání! tepelného! čerpadla! navrhuji!
akumulační!nádrž!o!objemu!1500!l.!!
Soustavu! jsem! rozdělil! na! 4! samostatné! větve.! Ty! jsou! rozděleny! rozdělovačem!
umístěným!ve!strojovně.!První!větev!je!navržena!pro!podlahové!vytápění,!druhá!!slouží!





Podlahové! vytápění! je! regulováno! trojcestným! venhlem.! Potrubí! je! vedeno! pod!
stropem!ze!strojovny.!Dále!se!rozvod!větví!k!jednotlivým!R!+!S!umístěných!v!místnosh!
galerie.! Jako!materiál! pro! vedení! rozvodů! jsem!zvolil!měď.!Všechny! rozdělovače! jsem!
hydraulicky! vyreguloval! mezi! sebou! za! použi,! vyvažovacích! venhlů.! Z! jednotlivých!
rozdělovačů!jsou!vedeny!otopné!hady!ze!zesíťovaného!polyethylenu.!Ty!jsou!uchyceny!































10. NORMA& ČSN& 06& 0320& Tepelné, soustavy, v, budovách–Příprava, teplé, vody–
Navrhování,a,projektování.2006.&













Označení! Popis! Jednotka!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
U! součinitel!prostupu!tepla! Wemc2eKc1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RT! tepelný!odpor!při!prostupu!tepla! m2eKeWc1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rsi! odpor!při!přestupu!tepla!na!vnitřní!straně! m2eKeWc1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rse! odpor!při!přestupu!tepla!na!vnější!straně!! m2eKeWc1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HT,ie! součinitel!tepelné!ztráty!prostupem!z!vytápěného! W/K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
! prostoru!do!venkovního!prostředí!pláštěm!budovy! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
HT,iue! součinitel!tepelné!ztráty!prostupem!z!vytápěného!! W/K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
! prostoru!do!venkovního!prostředí!nevytápěným!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! prostorem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HT,ig! součinitel!tepelné!ztráty!prostupem!do!zeminy!! W/K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! z!vytápěného!prostoru!do!zeminy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HT,ij! součinitel!tepelné!ztráty!z!vytápěného!prostoru!! W/K!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
! do!sousedního!prostoru!vytápěného!na!výrazně!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
! jinou!teplotu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VV! objem!vzduchu! m3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n50! intenzita!výměny!vzduchu!při!tlakovém!rozdílu!50!Pa! hc1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
! mezi!interiérem!a!exteriérem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nmin! minimální!výměna!vzduchu! hc1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e! součinitel!charakterizující!za,žení!budovy!větrem! –!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
c! měrná!tepelná!kapacita!vzduchu! Jekgc1eKc1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
θi! požadovanaq!vnitřnıq!teplota! °C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
θe! venkovnıq!teplota! °C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ak! plocha!konstrukce! m2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ukc! korigovaný!součinitel!prostupu!tepla! Wemc2eKc1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bu! teplotní!redukční!činitel! –!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fg! korekční!činitel! –!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GW! korekční!činitel!zohledňující!vliv!spodní!vody! –!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ρ! hustota! kgc1m3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R! tlaková!ztráta!třením! Pa!/!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
w! rychlost!proudění!kapaliny! mesc1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ξ! součinitel!mıqstnıqho!odporu! –!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Z! tlaková!ztráta!místními!odpory! Pa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
g! ,hové!zrychlení! mesc1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Seznam%zkratek%
TRV! termostahckého!venhl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RŠ! regulačního!šroubení!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VV! vyvažovací!venhl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R!+!S! rozdělovač!a!sběrač!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VK! venhl!kompakt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ČSN!! Česká!technická!norma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EN! Evropská!norma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OS! Otopná!soustava!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TV! Teplá!voda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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